
 
 

 
FELIPE JOEL ZIMANN 

 
 
 
 
 
 
 

  
SISTEMA DE CONTROLE DE POTÊNCIA ATIVA E REATIVA 

PARA A REGULAÇÃO DE TENSÃO EM REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica do 
Centro de Ciências Tecnológicas, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, 
como requisito parcial para a obtenção do 
grau de Mestre em Engenharia Elétrica  
 
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Luiz 
Batschauer  
Coorientador: Prof. Dr. Marcello Mezaroba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOINVILLE 
2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Z71s Zimann, Felipe Joel 

Sistema de controle de potência ativa e reativa para a regulação de 
tensão em redes de distribuição de baixa tensão / Felipe Joel Zimann. – 
2016. 

176 p. : il. ; 21 cm 
 
Orientador: Alessandro Luiz Batschauer 
Coorientador: Marcello Mezaroba 
Bibliografia: p. 167-172 
Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Centro de Ciências Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, Joinville, 2016. 

 
 
1. Energia elétrica. 2.Conversor cc-ca. 3.Gerenciamento de energia. 

4.Regulação do valor eficaz da tensão.5. Controle Digital 6. Atenuação 
de harmônicos 

I. Batschauer, Alessandro Luiz. II. Mezaroba, Marcello. III. 
Universidade do Estado de Santa Catarina.  Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Elétrica. IV. Título. 

 
CDD 621.3191 – 23.ed 
 



 
 

 
FELIPE JOEL ZIMANN 

 
 

SISTEMA DE CONTROLE DE POTÊNCIA ATIVA E REATIVA 
PARA A REGULAÇÃO DE TENSÃO EM REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 
 
 

 Dissertação apresentada ao Curso do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre em Engenharia Elétrica na área de concentração 
“Sistemas Eletrônicos”. 

 
Banca Examinadora: 

 
Orientador:  ____________________________________ 

Prof. Dr. Alessandro Luiz Batschauer 
CCT/UDESC  

 
 

 
Coorientador:  ____________________________________ 

Prof. Dr. Marcello Mezaroba  
CCT/UDESC 

 
 
 

Membros:  ____________________________________ 
Prof. Dr. Sérgio Vidal Garcia Oliveira 
CCT/UDESC 

 
 

 ____________________________________ 
Prof. Dr. Francisco de Assis dos Santos Neves 
UFPE 

  
 

Joinville, SC, 24 de fevereiro de 2016 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço primeiramente aos meus pais, Elias e Juliane pelo amor 

e carinho dedicado a mim, pelo apoio em minhas decisões, pela confiança 
em meu trabalho, pelos conselhos trocados diversas vezes e também pela 
paciência muitas vezes necessária. Isso não seria possível sem vocês, sem 
dúvida nenhuma. 

 A minha querida irmã Ana Paula pelo amor e amizade que 
sempre tivemos, pelas confissões e conselhos que compartilhamos, pelo 
apoio mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. 

Aos meus avós Adolfo e Maria pela inspiração em minha vida e 
escolha da minha carreira. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Alessandro L. Batschauer por 
acreditar e apoiar as minhas ideias e ajudar a direcionar meu trabalho. 

Ao meu coorientador Prof. Dr. Marcello Mezaroba pelos 
questionamentos e ajuda com todo meu trabalho. 

Ao Prof. Dr. Joselito A. Heerdt pelo tempo compartilhado na 
pesquisa e pela contribuição para meu desenvolvimento. 

Ao Prof. Dr. Yales R. de Novaes, e Prof. Dr. Sérgio V. G. 
Oliveira pelos conhecimentos e experiências compartilhados. 

Ao meu grande amigo Felipe G. Stein pela longa amizade 
durante os anos da graduação e pós-graduação, pelas conversas, opiniões 
e os momentos de diversão e trabalho juntos.  

Ao meu amigo Gustavo Lambert por sempre compartilhar 
comigo todo seu conhecimento e pela amizade sincera. 

Ao meu amigo Rubens T. Hock Jr. por sempre ajudar nos 
momentos de dúvida e pela amizade compartilhada nesse tempo. 

Ao meu amigo Chrystian Remes principalmente pelas risadas e 
trabalhos juntos. 

Ao meu amigo Alisson Mengatto pelas inúmeras horas divididas 
na pesquisa, descobrindo e solucionando problemas sem nunca perder a 
confiança. 

A todos os amigos e professores da pós-graduação não citados 
porém não menos importantes. 

A Bruna C. Burgardt pelo amor e compreensão nos momentos 
mais difíceis dessa jornada. 

A toda minha família e amigos que compreendem minha 
ausência durante este período. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pensar é o trabalho mais difícil que 
existe, e esta é provavelmente a razão 
por que tão poucos se dedicam a ele”.  

- Henry Ford 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um conversor cc-
ca trifásico a quatro fios, com controle em corrente para regulação do 
valor de tensão eficaz no ponto de conexão de cargas, utilizando 
referência de corrente em quadratura e em fase, ou seja, energia reativa e 
ativa. Adicionalmente, o conversor empregado realiza a atenuação dos 
harmônicos de tensão pela detecção da tensão. É proposta uma estratégia 
de priorização da energia reativa e minimização da energia ativa. A 
metodologia de projeto digital é utilizada para projeto dos controladores 
e malhas de gerenciamento, sendo que é utilizado um processador digital 
de sinais para toda implementação. Os resultados das análises 
matemáticas são validados por simulação numérica e comprovados pela 
construção de um protótipo em laboratório. Os resultados obtidos 
mostraram que o conversor efetuou a regulação de tensão eficaz no ponto 
de conexão de cargas e promoveu a atenuação das harmônicas de tensão. 

 
 

Palavras Chave: Conversor cc-ca, Gerenciamento de energia, Regulação 
da tensão eficaz, Controle digital, Atenuação de harmônicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This paper presents the design and implementation of a four-wire, three-
phase dc-ac converter with control current for the regulation of the 
effective voltage value at the common connection point, using in-phase 
and quadrature reference current, that is, reactive and active power. In 
addition, the converter used performs the attenuation of voltage 
harmonics by detecting the voltage at the common connection point. A 
prioritization strategy of the reactive power and minimization of the 
active power is proposed. The digital design methodology is used for the 
design of the management controllers and meshes, and a digital signal 
processor is used for the entire implementation. The results of the 
mathematical analysis are validated using numerical simulation and 
proven by the construction of a laboratory prototype. The results showed 
that the converter made the effective voltage regulation at the common 
connection point, and promoted the attenuation of voltage harmonics. 

 
Key words: Dc-ac converter, Energy management, Regulation of rms 
voltage, Digital control, Mitigation of harmonics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com a qualidade de energia elétrica sempre foi 
um tema abordado na literatura e o constante crescimento econômico e 
tecnológico motivam pesquisas relacionadas ao fornecimento de energia 
elétrica e mecanismos de controle da qualidade do serviço prestado aos 
consumidores. A disseminação da eletrônica de potência aliada ao 
crescimento da quantidade de equipamentos eletrônicos nas residências e 
indústrias trouxe avanço tecnológico e conforto para os usuários. 
Entretanto, também originou algumas reações indesejadas na rede 
elétrica, como aquelas provocadas por componentes que operam de forma 
não linear. O desenvolvimento econômico também possibilitou a 
aquisição de uma maior quantidade de equipamentos mais potentes e com 
mais funcionalidades, que implicam um maior consumo de energia.  

Se por um lado a eletrônica de potência é responsável pelo 
aumento do consumo de energia, também é responsável por tecnologias 
que permitem a correção dos problemas causados (YU et al., 2011). Nesse 
contexto são encontrados os conversores cc-ca como alternativa para o 
problema da regulação da tensão eficaz, além de poder adotar algumas 
funcionalidades dos filtros ativos (LI; HE, 2014). São especialmente 
adotados como soluções temporárias diante de casos como melhorias da 
infraestrutura de fornecimento de energia elétrica, visando 
principalmente evitar possíveis multas das companhias distribuidoras 
frente a problemas da qualidade de energia fornecida (KANIEWSKI et 
al., 2015). 

1.1 LEGISLAÇÃO 

O Brasil possui uma agência reguladora com a finalidade de 
regular e fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia 
elétrica, chamada Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Como 
a qualidade de energia elétrica é considerada uma preocupação constante 
no sistema de distribuição de energia elétrica, foram criados os 
Procedimentos de Distribuição (PRODIST), que visam normatizar e 
padronizar as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 
desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica (ANEEL, 
2014).  

Dentre os principais objetivos do PRODIST destaca-se a 
qualidade do fornecimento de energia elétrica, que é abordado pelo 
Módulo 8 (ANEEL, 2014). Neste módulo são estabelecidos os valores de 
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referência e procedimentos relativos a qualidade do produto. Os aspectos 
considerados da qualidade do produto em regime permanente ou 
transitório são: 

 Tensão em regime permanente;  
 Fator de potência;  
 Harmônicos;  
 Desequilíbrio de tensão;  
 Flutuação de tensão;  
 Variações de tensão de curta duração;  
 Variação de frequência.  
 

A tensão em regime permanente é classificada de acordo com os 
valores limites adequados, precários e críticos. A distribuidora precisa 
manter a tensão em regime permanente dentro dos padrões adequados de 
fornecimento, para que não esteja passível de ressarcimento aos 
consumidores afetados.  

A Tabela 1 apresenta a classificação das faixas de variação da 
tensão de fornecimento para sistemas atendidos em (220/127) V 

Tabela 1 - Classificação da tensão de atendimento no ponto de conexão de cargas 
para tensão nominal de 220/127 V. 

Tensão de 
Atendimento (TA) 

Faixa de Variação da Tensão de 
Leitura [V] 

Adequada 116 ≤ TL ≤ 133 

Precária 109 ≤ TL < 116 ou 133 < TL ≤ 140 

Crítica TL <109 ou TL > 140 

Fonte: Baseado em (ANEEL, 2014). 

Estando em desconformidade com o fornecimento da tensão, a 
distribuidora deve ressarcir os consumidores afetados até a regularização 
do problema, conforme dados coletados, armazenados e analisados pela 
concessionária. 

A Tabela 2 apresenta os níveis individuais de distorção 
harmônica para a tensão de fornecimento, que deve permanecer dentro 
dos limites estipulados pela norma para a classe de tensão menor que 
1 kV. 
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Tabela 2 - Níveis de referência para distorção harmônica individual de tensão em 
porcentagem da fundamental. 

Ordem Harmônica 

Distorção Harmônica 
Individual de Tensão [%] 

Vn ≤ 1 kV 

Ímpares não 
múltiplas de 3 

5 7,5 

7 6,5 

11 4,5 

13 4 

17 2,5 

19 2 

23 2 

25 2 

> 25 1,5 

Ímpares 
múltiplas de 3 

3 6,5 

9 2 

15 1 

21 1 

> 21 1 

Pares 

2 2,5 

4 1,5 

6 1 

8 1 

10 1 

12 1 

> 12 1 

Fonte: Baseado em (ANEEL, 2014). 
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1.2 PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA 

Diante dos problemas de regulação de tensão eficaz no ponto de 
conexão de cargas (PCC) é proposto um dispositivo que seja capaz de 
efetuar a regulação do valor eficaz de tensão e adicionar funcionalidades 
de filtros ativos como atenuação de harmônicos de tensão. 

Na Figura 1 é apresentada a proposta inicial para o sistema de 
compensação. Este sistema é composto pelo armazenamento de energia 
em baterias, um conversor cc-cc, barramento cc, conversor cc-ca e as 
cargas conectadas à rede elétrica. As baterias são utilizadas para 
armazenar energia durante momentos em que o conversor não esteja 
regulando a rede, como por exemplo, no período noturno. Essa energia 
armazenada permanece disponível para ser utilizada pelo sistema de 
gerenciamento e controle. O conversor cc-cc promove a adequação dos 
valores de tensão entre a bateria e o barramento cc. Como é preciso 
carregar e descarregar as baterias o conversor cc-cc também efetua o 
controle de corrente que flui entre esses dispositivos. 

O conversor cc-ca é responsável pela sintetização das correntes 
de saída, que podem estar em fase ou em quadratura com a tensão da rede. 
Para se alcançar formas de onda senoidais são utilizadas técnicas de 
modulação por largura de pulso e filtros de saída para atenuação de 
componentes em alta frequência.  

Figura 1 - Representação em diagrama de blocos do sistema proposto para 
regulação de tensão. 

Cargas 

PCC

REDE

Conversor 
cc-cc 

Conversor 
cc-ca Barramento

CC

CA

CC

CC
Baterias

Rede de 
Distribuição

Armazenamento 
de Energia

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Para maximizar a carga das baterias é necessária uma estratégia 
que possa fazer menor uso de energia ativa, priorizando a energia reativa 
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na regulação de tensão. Esta é uma forma de prolongar a vida útil de um 
banco de baterias, que ao longo prazo pode trazer redução dos custos de 
manutenção e ainda contribuir para diminuição do impacto ambiental 
(RAHIMI-EICHI et al., 2013). 

A estratégia de gerenciamento de energia é completamente 
oposta quando comparado a sistemas que utilizam fontes renováveis de 
energia, como a fotovoltaica. Na maior parte desses sistemas deseja-se 
extrair o máximo de potência dos módulos fotovoltaicos e injetar energia 
ativa na rede elétrica (KOURO et al., 2015). 

Neste trabalho as baterias e o conversor cc-cc foram substituídos 
por uma fonte ideal de corrente, que fornece energia para o barramento. 
Como o objetivo é desenvolver as estratégias de gerenciamento de 
energia, as análises recaem sobre o controle e o conversor cc-ca. Essa 
alteração na solução proposta é mostrada na Figura 2. 

Figura 2 - Representação em diagrama de blocos com alteração do sistema 
proposto para regulação de tensão. 

Conversor 
cc-ca Barramento

CC

CA

Fonte Ideal de 
Energia Ativa

Cargas 

PCC

REDE

Rede de 
Distribuição

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

1.3 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES 

O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um 
conversor cc-ca capaz de compensar a tensão eficaz no ponto de conexão 
de cargas, utilizando energia ativa e reativa, priorizando a energia reativa 
na regulação. Ainda, apresentar uma técnica capaz de gerar referências de 
correntes harmônicas estimadas da própria tensão para atenuar o conteúdo 
harmônico da tensão. 

São consideradas as principais contribuições deste trabalho: 
 Definição de uma estratégia que prioriza o uso de energia 

reativa, utilizando referência de corrente em quadratura e 
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em fase, frente a energia ativa para regulação do valor eficaz 
da tensão em rede de distribuição de baixa tensão. 

 Definição de uma estratégia de atenuação de harmônicos de 
tensão estimados a partir da própria tensão e injetadas em 
forma de corrente, dentro dos limitantes da estrutura 
proposta. 

 Controle da corrente de saída do filtro LCL de terceira 
ordem com atenuação da frequência de ressonância 
utilizando uma técnica de amortecimento ativa. 

 Implementação de um conversor cc-ca capaz de injetar 
corrente em quadratura ou em fase conectado à rede elétrica 
através de um filtro LCL utilizando controle digital. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho é dividido nos seguintes capítulos: 
No capítulo 2 são apresentadas as análises do fluxo de potência 

com base no modelo elétrico apresentado composto pelas impedâncias 
dos alimentadores e das linhas de distribuição. A impedância da rede 
ocasiona uma diminuição do valor eficaz de tensão para os consumidores. 
São apresentados os equacionamentos e os gráficos resultantes das 
análises. A compensação por energia reativa e ativa é estudada e a 
estratégia de regulação é apresentada. 

No capítulo 3 são apresentados os modelos matemáticos 
resultantes do conversor escolhido. As funções de transferências 
necessárias para o controle são em função da corrente de saída, da tensão 
no capacitor do filtro para amortecimento ativo, da tensão eficaz no PCC 
para regulação, das tensões de barramento, do modulador Pulse Width 
Modulation (PWM) e das referências sincronizadas com a rede. Ao final 
do capítulo são apresentados os diagramas de potência, que contemplam 
uma visão geral do conversor e suas variáveis e do diagrama de controle 
que resume o funcionamento e a relação entre as malhas de controle. 

No capítulo 4 é apresentado o projeto do conversor com 
especificação de potência, número de fases e fios, frequência da rede e de 
comutação. A capacitância e o valor da tensão de barramento são 
selecionados para um funcionamento adequado. São apresentados os 
cálculos do filtro LCL, com o procedimento matemático descrito aliado 
às análises gráficas das equações. Por fim são apresentados os módulos 
de potência dos interruptores utilizados no conversor. 

No capítulo 5 é apresentado o projeto dos controladores digitais 
utilizando os modelos matemáticos obtidos nos capítulos anteriores. O 
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funcionamento do modulador digital é apresentado juntamente com os 
efeitos decorrentes da utilização do mesmo, assim como o circuito de 
sincronismo utilizado e projeto do controlador. A malha de 
amortecimento ativo é baseada na tensão do capacitor do filtro e um 
controlador lead-lag para gerar uma ação de controle, que subtraída da 
ação de controle do controlador de corrente, mantêm o sistema estável. 
Os controladores ressonantes na malha de controle de corrente foram 
fixados na frequência fundamental, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª para rastreamento com 
menor erro possível das frequências de interesse. A malha de harmônicas 
utiliza a tensão para estimar as harmônicas necessárias para compensação. 
As demais malhas do valor eficaz de tensão no PCC, tensão total e 
diferencial de barramento utilizam estruturas do tipo PI, uma vez que são 
suficientes para atingir os requisitos necessários. 

No capítulo 6 são apresentados os resultados de simulação do 
conversor e das malhas de controle. São estipuladas as cargas necessárias 
para se realizar a validação do projeto. A queda de tensão pode ser maior 
ou menor dependendo das potências solicitadas pela carga, sendo testadas 
as malhas de gerenciamento de energia ativa e reativa. Distorções 
harmônicas na tensão são inseridas pela rede ou por cargas para 
comprovar o funcionamento da malha de harmônicas. 

No capítulo 7 são apresentados os resultados experimentais do 
conversor e das malhas de controle. É apresentado o protótipo 
implementado em laboratório juntamente com o Digital Signal Controller 
(DSC) utilizado para execução do código de comando e controle. São 
apresentadas as formas de onda de tensão no PCC e corrente do 
conversor, os valores eficazes e os valores da Total Harmonic Distortion 
(THDs). As análises harmônicas de cada sinal também são apresentadas 
e comparadas após a compensação. São medidas as potências ativa, 
reativa e aparente em cada teste para validação das estratégias e malhas 
de controle. 

O capítulo 8 encerra o trabalho com as conclusões e 
considerações do projeto. São sugeridos tópicos de pesquisa com os 
assuntos relacionados a este trabalho para continuação do 
desenvolvimento tecnológico da área.  

1.5 ARTIGO PUBLICADO EM CONFERÊNCIA 

ZIMANN, F. J.; BATSCHAUER, A. L.; MEZAROBA, M. 
Sistema de Controle de Potência Ativa e Reativa na Regulação de 
Baixa Tensão em Redes de Distribuição. Conferência Brasileira sobre 
Qualidade da Energia Elétrica (CBQEE), Campina Grande. 2015. 
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2 ANÁLISE DO FLUXO DE POTÊNCIA 

Neste capítulo são estudadas as linhas de distribuição de baixa 
tensão e os efeitos que levam a queda de tensão no PCC. São obtidos os 
modelos equivalentes para o sistema, mostrando a interpretação física dos 
resultados obtidos pelo equacionamento do arranjo e ainda destacando os 
limites considerados neste estudo. A comparação dos valores de 
referência com os limites estabelecidos pelas normas aplicadas é 
mostrada destacando a importância do tema. 

As técnicas de compensação com energia reativa e ativa são 
mostradas e equacionadas com seus resultados discutidos, além de 
apresentar o diagrama de compensação, que mostra a lógica de 
priorização de energia das malhas que compõem o controle. 

2.1 QUEDA DE TENSÃO NAS LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Os ramos do sistema de distribuição são compostos por 
transformadores de potência, cabos de diferentes comprimentos e cargas 
para cada trecho do sistema. Ao longo das linhas de distribuição ocorre a 
diminuição no valor eficaz da tensão fornecida, principalmente no trecho 
final de longas linhas. Esse efeito está relacionado aos parâmetros 
resistivos e indutivos inerentes ao sistema de distribuição.  

A Figura 3 mostra o modelo utilizado para representar a linha de 
distribuição em estudo, que é formado pelo transformador abaixador e 
suas impedâncias, pelas impedâncias distribuídas da linha, pelo ponto de 
conexão de cargas e pelas cargas. 

Figura 3 - Circuito do sistema de distribuição de baixa tensão composto pelas 
impedâncias do alimentador, da linha e das cargas. 

Transformador de 
Distribuição

Rtr

Ztr

Xtr Rc

Zc

Xc

Rede de Distribuição Cargas

Ponto de Conexão 
de Cargas

PCCV


Média 
Tensão

Baixa 
Tensão

mV


 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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A impedância do transformador (Ztr) é composta por uma parcela 

resistiva e indutiva (Rtr+j·Xtr) e a impedância dos cabos de distribuição 
(Zc) também é composta por uma parcela resistiva e indutiva (Rc+j·Xc). 
Como a impedância dos cabos é dependente do comprimento, quanto 
mais distante do transformador maior a impedância total até o PCC. Esse 
arranjo compõe a impedância total da linha (Zg = Rg+j·Xg) e é mostrado 
na eq. (1): 

      j j jg tr c tr tr c c g gZ Z Z R X R X R X             (1)  

A partir do circuito equivalente mostrado na Figura 4 obtêm-se 
as equações para as análises necessárias sobre a queda do valor eficaz da 

tensão no PCC. Considera-se que a fonte gV


 é ideal, puramente senoidal e 

livre de distorções harmônicas. 

Figura 4 - Circuito equivalente do sistema de distribuição de baixa tensão 
utilizado para análise da linha. 

gV


PCCV


Zo

gI


PCC

lV


Rg Xg

Rede de 
Distribuição Cargas

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Na Figura 4, gV


 é a tensão do alimentador, lV


 é a tensão sobre 

a impedância da linha, PCCV


 é a tensão no ponto de conexão de cargas, Zo 

é a impedância de carga e gI


 é a corrente que é fornecida pelo 

alimentador. Pode-se então escrever: 

 g PCC l PCC g gV V V V Z I    
    

.  (2) 

Multiplicando os dois lados da equação pelo complexo-

conjugado de PCCV


, tem-se: 
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*
*

o
g PCC g PCC

PCC

S
V V Z V

V

  
         

  
 ,  (3) 

 2* *
g PCC PCC g oV V V Z S 


 . (4) 

Agora transformando a equação representada por fasores na 

forma polar para forma retangular e considerando que 0ºg gV V 


 e 

θº
*

PCC PCCV V 


, obtém-se: 

        2
g PCC PCC g g o oV V cos jsen V R jX P jQ           .  (5) 

Então separando as partes reais e imaginárias e aplicando 
algumas propriedades trigonométricas das funções seno e cosseno: 

 
 
 

2
g PCC PCC g o g o

g PCC g o g o

V V cos V R P X Q

V V sen R Q X P





    


  
.  (6) 

Elevando ao quadrado ambos os lados das equações e somando 
chega-se a uma equação que representa a tensão no PCC em função das 
potências que são consumidas pela carga e pela impedância total da linha, 
conforme eq. (7).: 

 
4 2 2 2 22 0 g o g o

PCC PCC g
g o g o

A R P X Q
V V A V B A

B R Q X P

                
 , (7) 

onde VPCC é o módulo da tensão eficaz no PCC, Vg é o módulo tensão na 
fonte, Rg e Xg são as impedâncias da linha e Po e Qo são as potências 
fornecidas à carga.  

A diferença entres os ângulos da tensão da rede e da tensão no 
PCC é análoga à transmissão de potência entre duas fontes de tensão 
separadas por uma impedância (VANDOORN et al., 2013). Sendo assim, 
define-se o ângulo de abertura da linha, que pode ser obtido através da eq. 
(8): 

 1sen
g PCC

B

V V
 

 
   

 
 . (8) 
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A capacidade de transmissão de potência ativa e reativa de uma 

linha de distribuição possui dependência direta do ângulo de abertura que 
é a diferença entre os ângulos das tensões entre as tensões da linha de 
transmissão. Na Figura 5 é apresentado a característica de transmissão 
para uma rede sem a parcela resistiva da impedância da linha. 

Figura 5 - Potência transmitida entre fontes e a carga em função da abertura 
angular da linha (δ) para uma linha totalmente indutiva. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Considerando que a referência é a rede, tem-se transferência de 
potência para a carga quando o ângulo é menor que zero e transferência 
de potência para a fonte quando o ângulo é maior que zero. O limite de 
estabilidade estática é atingido quando o ângulo δ alcança ± 90° 
(KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). Na prática as linhas operam com 
ângulos de até ± 45° pois a partir deste ponto são necessários incrementos 
muito grandes no ângulo de abertura para um pequeno aumento na 
potência ativa transferida sendo inviável do ponto de vista do sistema 
elétrico. 

Para se obter uma análise próxima de casos reais encontrados nas 
linhas de distribuição, é considerado um transformador com potência de 
30 kVA, com impedância de 3,5% e um cabo de alumínio nu com alma 
de aço (CAA), 4 AWG e com resistência Rc igual a 1,7179 Ω/Km @ 75°C 
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e reatância Xc igual a 0,4495 Ω/Km (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., 
2015).  

A Figura 6 mostra a variação da impedância total ao longo da 
linha de distribuição com 600 metros de comprimento. Inicialmente tem-
se um valor quase totalmente indutivo, pois somente a impedância do 
transformador é vista. Com o aumento da distância a parcela resistiva 
torna-se significativa e não pode ser desprezada. Ainda, pode ser visto 
que com apenas 71 metros as parcelas resistivas e indutivas possuem a 
mesma proporção. 

Figura 6 - Variação da impedância total com a variação da distância final da linha 
de distribuição. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Portanto, as análises que se seguem terão como base a distância 
de 400 metros e valor de impedância |Zg| igual a 0,1735 pu, ângulo ϕ igual 
a 22,69° e relação Rg/Xg igual a 2,392, sendo esta uma relação próxima de 
relações encontradas em linhas de distribuição (OURY; BERGERON; 
LAPERRIERE, 1997). A Agora com as impedâncias totais definidas, 
pode-se observar que a eq. (7) possui quatro soluções possíveis para VPCC, 
duas delas negativas que não têm significado físico e serão desprezadas. 
As outras soluções são os valores da tensão eficaz no PCC. Com estas 
respostas pode-se compor a tensão no PCC em função da potência ativa 
que é transmitida pela linha.  

Tabela 3 resume os parâmetros de resistência e indutância das 
impedâncias obtidas. 
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Agora com as impedâncias totais definidas, pode-se observar que 

a eq. (7) possui quatro soluções possíveis para VPCC, duas delas negativas 
que não têm significado físico e serão desprezadas. As outras soluções 
são os valores da tensão eficaz no PCC. Com estas respostas pode-se 
compor a tensão no PCC em função da potência ativa que é transmitida 
pela linha.  

Tabela 3 - Parâmetros de impedância de linha obtidos para distância de 400 m. 

Parâmetros 
Resistência 

 (Rg) 
Indutância 

(Lg) 
Relação 
 (Rg / Xg) 

Impedância 
dos Cabos 

687,2 mΩ 476,9 μH 3,822 

Impedância do 
Transformador 

87,4 mΩ 381,96 μH 0,607 

Impedância 
Total 

774,6 mΩ 858,9 μH 2,392 

Fonte: Produção do próprio autor. 

O gráfico da Figura 7 é obtido variando a potência transmitida 
com fator de potência constante, obtendo assim o valor eficaz da tensão 
no PCC. A curva mostra que com o aumento da potência transmitida a 
tensão tende a diminuir, atingindo seu limite no ponto de máxima 
potência (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). 

Pode-se dividir o gráfico em duas regiões, I e II. Na região I a 
transmissão é dita estável, pois, um aumento na demanda causa uma 
queda no valor de tensão, que resulta em um aumento na potência 
entregue a carga. Já a região II é considerada insustentável, pois, para um 
acréscimo de potência seria necessário um aumento no valor da tensão, 
podendo levar o sistema a instabilidade (SIMÕES; SILVEIRA, 2002).  

Nesta curva existe um ponto de tensão crítica para a potência 
crítica de transmissão, vinculados a um ângulo de abertura crítico, são os 
pontos que definem a potência limite que a linha consegue transmitir e 
um ângulo de abertura máximo (AGUIAR, 2011). 

A partir da Região I, são obtidas curvas para diferentes fatores de 
potência, possibilitando uma visão mais ampla sobre o perfil do valor da 
tensão eficaz no PCC em diversas condições de potência e fator de 
potência da carga. 
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Figura 7 - Gráficos do valor eficaz da tensão no PCC (a) e do ângulo de abertura 
da linha (b) em função da potência ativa transmitida. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Pode ser observada na Figura 8 (a) a superfície que representa a 
de tensão no PCC e dois planos horizontais “α” e “β”. O plano “α” 
define o limite para a classificação adequada da tensão (0,9134 pu), o 
plano “β” define o limite para a classificação precária (0,8583 pu) e 
abaixo deste plano a tensão é considerada crítica. Na Figura 8 (b) a 
superfície representa o ângulo de abertura e o plano define ângulo zero. 

Figura 8 - Gráficos do valor eficaz da tensão no PCC (a) e ângulo de abertura da 
linha (b) em função da potência aparente da carga e seu fator de 
potência (|Zg| = 0,1735 pu; ϕ = 22,69°; Vg = 1,000 pu). 

  

Fonte: Produção do próprio autor. 



46 
 
A superfície de tensão no PCC mostra que com o aumento de 

potência e do fator de potência da carga a tensão cai abaixo dos limites 
para fornecimento adequado. Neste caso faz-se necessária alguma medida 
de correção ou a concessionária estará sujeita a multas e ressarcimentos 
aos consumidores afetados. 

 

2.2 CONEXÃO DO CONVERSOR NO PCC 

O conversor é conectado ao PCC a fim de fornecer potência ativa 
e reativa para as cargas e elevar o valor eficaz da tensão no PCC conforme 
a estratégia de regulação. Como o conversor é controlado e impõe uma 
corrente definida no PCC, o circuito equivalente é alterado para o circuito 
da Figura 9, fazendo com que o valor eficaz da tensão possa ser regulado 
através da quantidade de corrente em quadratura e em fase que são 
traduzidas em potência reativa e ativa que são injetadas no sistema pelo 
conversor. 

Figura 9 - Circuito equivalente do sistema de distribuição de energia elétrica com 
conversor e cargas conectadas ao PCC. 

gV

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gI

‘

invI


Conversor
Rede de 

Distribuição
Cargas

PCC

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

O circuito passa a ter mais uma componente de corrente invI


resultando na eq. (9) e que anteriormente era representado pela eq. (2). 

  g PCC l PCC g g invV V V V Z I I     
     

.  (9) 

Agora, substituindo as correntes da rede, do conversor e 

multiplicando pelo complexo conjugado de PCCV


  em ambos os lados, 

tem-se: 
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* *
*

o inv
g PCC g PCC

PCC inv

S S
V V Z V

V V

                         

  
  .  (10) 

Sendo que a tensão sobre o inversor é a mesma tensão a que o 

PCC está submetido: inv PCCV V
 

, pode-se reescrever de forma semelhante 

à eq. (4) 

  2* * *
g PCC PCC g o invV V V Z S S    
 

 . (11) 

Substituindo as potências aparentes pelas componentes ativas e 
reativas, e rearranjando a equação: 

    2*

g PCC PCC g o inv inv oV V V Z P P j Q Q         
 

 . (12) 

Agora transformando a equação representada por fasores na 

forma polar para forma retangular e considerando que 0ºg gV V 


 e 

θº
*

PCC PCCV V 


, obtém-se: 

 
   
     2

cos seng PCC

PCC g g o inv o inv

V V j

V R jX P P j Q Q

       

        
 . (13) 

Então separando as partes reais e imaginárias a aplicando 
algumas propriedades trigonométricas das funções seno e cosseno: 

 
     
     

2
g PCC PCC g o inv g o inv

g PCC g o inv g o inv

V V cos V R P P X Q Q

V V sen R Q Q X P P





      


    
 . (14) 

Elevando ao quadrado ambos os lados das equações e somando 
chega-se a uma equação que representa o valor eficaz da tensão no PCC 
em função das potências que são consumidas pela carga e pela 
impedância total da linha, conforme eq. (15). 

    
   

4 2 2 2 22 0PCC PCC g

g o inv g o inv

g o inv g o inv

V V A V B A

A R P P X Q Q

B R Q Q X P P

            
   

    

.  (15) 
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onde VPCC é o módulo da tensão no PCC, Vg é o módulo tensão na fonte, 
Rg e Xg são as impedâncias da linha, Po e Qo são as potências fornecidas a 
carga e Pinv e Qinv são as potências fornecidas pelo conversor.  

O ângulo de abertura da linha (δ) pode ser obtido através da 
seguinte relação: 

 1sen
g PCC

B

V V
 

 
   

 
.  (16) 

As equações (15) e (16) podem ser utilizadas para avaliar a 
injeção de corrente pelo conversor no PCC, sendo potência ativa ou 
reativa, para se obter o valor desejado da regulação de tensão, além de se 
obter o ângulo de abertura da linha para cada valor de potência injetada. 

A seguir serão apresentados os casos de compensação de 
reativos, injeção de energia ativa e a combinação de potência ativa e 
reativa. 

2.3 ESTRATÉGIAS DE COMPENSAÇÃO  

A regulação do valor eficaz da tensão no PCC pode ser feita 
injetando energia reativa ou ativa, sendo que a energia reativa tem a 
principal compensação sobre a parcela indutiva da linha e a energia ativa 
tem a principal compensação sobre a parcela resistiva da linha.  

É apresentada a compensação por reativos, onde é injetada 
corrente em quadratura (90º) com a tensão no PCC, em seguida é 
apresentada a compensação por energia ativa onde é injetada corrente em 
fase (0º) com a tensão no PCC. Os efeitos de cada tipo de compensação 
são mostrados nos capítulos a seguir. 

As perdas do conversor e a energia para sua manutenção serão 
consideradas nulas nestas análises, porém sabe-se que na prática existe 
um pequeno consumo de potência ativa devido às perdas nos 
componentes de potência, filtros de saída, barramentos e circuitos de 
controle e condicionamento.   

2.3.1 Compensação por energia reativa 

A compensação do valor eficaz da tensão utilizando energia 
reativa é bem conhecido na literatura, podendo ser pelo controle da 
corrente injetada (DA CUNHA, 2015), (JAYAPRAKASH; SINGH; 
KOTHARI, 2009), (XU; LI, 2014) ou da tensão no PCC (HOCK, 2015), 
(ENDERLE et al., 2012), (KUMAR; MISHRA, 2014), (MISHRA; 
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GHOSH; JOSHI, 2003). Neste trabalho é utilizado o controle de corrente 
do conversor para a regulação do valor eficaz da tensão no PCC.  

Para que somente energia reativa seja utilizada na regulação, a 
energia ativa injetada é fixada em zero, sendo válida a seguinte condição:  

 0 ; 0inv invQ P   . 

Na Figura 10 (a) é apresentado o valor eficaz da tensão no PCC 
e em (b) o valor da potência reativa do conversor (Qinv), onde observa-se 
que com o aumento da potência e do fator de potência da carga ocorre a 
queda até o limite adequado de tensão, a partir deste ponto o conversor 
começa a injetar a energia reativa necessária para manter o valor de tensão 
eficaz no valor estabelecido como referência. 

Próximo a potência máxima da carga não é mais possível elevar 
a tensão devido ao limite estabelecido para potência do conversor, a partir 
desse ponto ocorre a redução do valor da tensão eficaz, ultrapassando o 
limite de tensão adequada, neste caso o plano “α”. 

Figura 10 - Gráficos do valor eficaz da tensão no PCC (a) e potência reativa do 
conversor (b) em função da potência aparente da carga e seu fator 
de potência para limite mínimo adequado de tensão. 
(Vmín = 0,9136 pu; |Zg| = 0,1735 pu; ϕ = 22,69°; Vg = 1,000 pu). 

  

Fonte: Produção do próprio autor. 

2.3.2 Compensação por energia ativa 

Agora a análise parte do ponto de vista que existe somente 
energia ativa para efetuar a elevação do valor da tensão eficaz. Neste 
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ponto a energia reativa injetada para a regulação de tensão é fixada em 
zero, sendo válida a seguinte condição:  

 0 ; 0inv invQ P   . 

Existem trabalhos na literatura que efetuam a injeção de energia 
ativa na rede elétrica, principalmente oriundas de fontes de energia 
renováveis, como solar, eólica ou ainda de energia armazenada, porém 
não tem como objetivo a regulação de tensão no PCC (PRODANOVIC; 
GREEN, 2003) (MOHAMED; A-RAHMAN; SEETHAPATHY, 2012) 
(YANG; RUAN; WU, 2014). 

 São mostrados na Figura 11 os gráficos do valor de tensão eficaz 
no PCC (a) e energia ativa do conversor (b). É possível verificar que 
quando a tensão atinge o limite estabelecido ocorre a injeção de energia 
ativa necessária para elevar a tensão ao nível de fornecimento adequado. 

Comparando com o caso anterior pode-se concluir que a 
quantidade de energia ativa injetada é menor que de energia reativa para 
elevar a tensão para o mesmo nível. Isto ocorre neste caso porque a 
característica da linha de distribuição em análise possui uma parcela 
resistiva maior do que a parcela indutiva na impedância da linha. 

Figura 11 - Gráficos do valor eficaz da tensão no PCC (a) e da potência ativa do 
conversor (b) em função da potência aparente da carga e seu fator 
de potência para limite mínimo adequado de tensão. 
(Vmín = 0,9136 pu; |Zg| = 0,1735 pu; ϕ = 22,69°; Vg = 1,000 pu). 

  

Fonte: Produção do próprio autor. 
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2.3.3 Compensação por energia ativa e reativa 

Agora será analisada a compensação com a possibilidade de se 
utilizar energia ativa e reativa em conjunto, adotando uma estratégia para 
priorizar a energia reativa na compensação. Será considerado que 
inicialmente deve-se utilizar energia reativa até que esta não consiga mais 
elevar a tensão para o nível desejado. Somente a partir deste ponto é que 
a energia ativa é inserida em complemento à energia reativa.  

A estratégia de regulação tem seu funcionamento mostrado em 
duas malhas e as seguintes condições foram estipuladas: 

 
 As trocas entre malhas devem ser suaves, não permitindo 

que mais do que um controlador atue sobre a referência; 
 Na entrada da malha de energia ativa esta deve ser 

habilitada com valor nulo e a energia reativa desabilitada 
com valor máximo (1 pu);  

 Na saída da malha de energia ativa esta deve ser 
desabilitada com valor nulo e a energia reativa habilitada 
com valor máximo (1 pu); 

 Quando a malha de energia reativa estiver atuando a 
energia ativa deve permanecer em zero; 

 Quando a malha de energia ativa estiver atuando a energia 
reativa deve ser fixada pela malha no valor complementar 
para que a potência aparente não ultrapasse a capacidade 
máxima do conversor; 

 
 No fluxograma da Figura 12 o processo se inicia verificando se 

o valor eficaz da tensão está abaixo ou acima da referência. Se estiver 
acima da referência a energia reativa deve diminuir, se estiver abaixo a 
energia reativa deve aumentar, em seguida é verificado se o limite de 
reativos está saturado. Se não estiver saturada o ciclo se recomeça. Este é 
o funcionamento da compensação tradicional com energia reativa. 

Porém, se identificado pelo controle que houve a saturação de 
reativos, ocorre a troca da malha de energia. Então é verificado 
novamente se o valor eficaz da tensão está abaixo ou acima da referência. 
Se o valor permanecer abaixo da referência, a energia ativa deve aumentar 
e a energia reativa reduzir, de forma a manter a potência aparente igual a 
1 pu, para não exceder os limites do conversor. 

Se o valor estiver acima da referência de tensão, deve-se reduzir 
a energia ativa e consequentemente a energia reativa irá aumentar para 
manter a potência aparente do conversor em 1 pu. Isto é feito para que a 
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transição entre malhas seja suave e a transição de malhas obedeça as 
condições previamente estabelecidas. Então o valor de potência ativa é 
testado para o valor nulo. Se não estiver nulo a malha retorna no ponto de 
teste da tensão eficaz. Estando no valor nulo, ocorre o retorno para a 
malha de reativos.  

Figura 12 - Fluxograma das malhas de energia com priorização da energia reativa 
em relação a energia ativa para regulação do valor eficaz da tensão. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 
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Esta estratégia tem como fundamento que a energia ativa vem de 

uma fonte de disponibilidade limitada e reduzida. Em contrapartida a 
energia reativa é obtida da própria rede facilitando sua utilização. 

Na Figura 13 são exemplificados o funcionamento de três casos 
da malha de gerenciamento das energias. No caso 1, ocorre a utilização 
de energia reativa, não sendo necessário energia ativa. No caso 2, ocorre 
a utilização da energia reativa e após o instante “p” a utilização da energia 
ativa. No caso 3, acontece uma variação de carga, no instante “q”, não 
sendo necessária a utilização de energia ativa. Portanto, esta decresce até 
chegar no valor zero, no instante “r”, e a energia reativa reduz até atingir 
o patamar necessário para regulação da tensão. 

Figura 13 - Gráficos de exemplificação de casos possíveis para a malha de 
gerenciamento de energia ativa e reativa. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

Definida então a estratégia de regulação, com as malhas de 
gerenciamento da energia, pode-se compor os gráficos da tensão no PCC 
com o conversor conectado. 

Observando a Figura 14, tem-se o valor eficaz da tensão no PCC, 
o ângulo de abertura da linha (δ), as potências ativa (Pinv), reativa (Qinv) e 
aparente (Sinv) do conversor. Fica evidente que a energia reativa é inserida 
logo que a tensão atinge o limite estabelecido, e a energia ativa somente 
é inserida quando não é mais possível a compensação com energia reativa. 

No caso em que o valor eficaz mínimo estipulado como 
referência de 0,9136 pu, ocorre a injeção de uma pequena quantidade de 
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energia ativa, pois a energia reativa consegue compensar quase toda a 
queda do valor da tensão eficaz no PCC.  

Foram estipulados mais dois valores diferentes como referência 
de tensão eficaz no PCC para se avaliar o funcionamento da estratégia.  

Na Figura 15 tem-se o valor da tensão eficaz no PCC, o ângulo 
de abertura da linha (δ), as potências, ativa (Pinv), reativa (Qinv) e aparente 
(Sinv) do conversor para uma tensão eficaz de referência fixada em 0,9500 
pu, e verifica-se uma maior quantidade de energia ativa utilizada na 
compensação.  

Já na Figura 16 tem-se o valor da tensão eficaz no PCC, o ângulo 
de abertura da linha (δ), as potências, ativa (Pinv), reativa (Qinv) e aparente 
(Sinv) do conversor para uma tensão eficaz de referência de 1,0000 pu, 
onde utiliza-se muito mais energia ativa do que os casos anteriores. 
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Figura 14 - Gráficos: a) Valor da tensão eficaz no PCC, b) Potência ativa (Pinv), 
c) Potência reativa (Qinv), d) Potência aparente (Sinv) injetadas para 
limite mínimo adequado de tensão eficaz e e) Ângulo de abertura 
da linha (δ) (Vmín = 0,9136 pu; |Zg| = 0,1735 pu; ϕ = 22,69°) 

  

  

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 15 - Gráficos: a) Valor da tensão eficaz no PCC, b) Potência ativa (Pinv), 
c) Potência reativa (Qinv), d) Potência aparente (Sinv) injetadas para 
referência de tensão eficaz intermediária e e) Ângulo de abertura da 
linha (δ) (Vmín = 0,9500 pu; |Zg| = 0,1735 pu; ϕ = 22,69°). 

  

  

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 16 - Gráficos: a) Valor da tensão eficaz no PCC, b) Potência ativa (Pinv), 
c) Potência reativa (Qinv), d) Potência aparente (Sinv) injetadas para 
limite de tensão eficaz próximo ao unitário e e) Ângulo de abertura 
da linha (δ) (Vmín = 1,0000 pu; |Zg| = 0,1735 pu; ϕ = 22,69°). 

  

  

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo são apresentadas as análises do fluxo de potências 
em redes de distribuição de baixa tensão, levando em conta as 
impedâncias do transformador, as impedâncias distribuídas das linhas e 
das cargas conectadas. Utilizando-se de dados reais para o transformador 
e para os cabos são definidas as impedâncias de linha próximas dos casos 
reais permitindo um estudo com possível aplicação real. 

A partir dos circuitos equivalentes pode-se obter as equações que 
definem o valor eficaz da tensão no PCC, e observar a queda de tensão 
em função das potências das cargas. A comparação com os limites 
estabelecidos pelas agências reguladoras mostra que existem casos em 
que o valor da tensão eficaz ultrapassa os limites de fornecimento de 
tensão, deixando a concessionária sujeita a ressarcimentos e multas aos 
usuários. 

A conexão do conversor no PCC é proposta para que, através do 
controle de corrente, sejam injetadas potência ativa e reativa. Assim, 
eleva-se o valor eficaz da tensão no PCC.  

São avaliadas as compensações de reativos, injeção de potência 
ativa e de potência ativa e reativa. Em cada caso são apresentadas as 
curvas do valor eficaz de tensão no PCC e potência injetada pelo 
conversor para comparação de eficácia e viabilidade. Para o caso de 
injeção de potência ativa e reativa são definidas as prioridades de 
compensação, além das condições de utilização de cada malha de 
compensação.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos pode-se estabelecer que 
a estratégia adotada é adequada para a regulação do valor eficaz da tensão 
no PCC. Em todos os casos há prioridade da energia reativa, não 
ocorrendo trocas indesejadas das malhas de compensação e a energia 
aparente total não excede o limite do conversor. 
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3 MODELAGEM DO CONVERSOR 

Para que o valor da tensão eficaz no PCC seja regulado é 
necessário que sejam impostas as correntes pelo conversor e como cada 
sistema possui uma dinâmica diferente são necessários os modelos 
matemáticos que descrevem as relações de entrada e saída de cada malha 
de controle, sendo possível assim projetar cada malha para que sejam 
atingidos os requisitos de projeto. 

O funcionamento de todo o sistema torna-se complexo, pois são 
utilizadas várias malhas de controle, como mostrado no diagrama geral 
de controle da Figura 17. As referências de corrente que são injetadas na 
rede elétrica dependem das malhas de tensão eficaz no PCC, além das 
malhas de controle de tensão total e diferencial do barramento cc, além 
das referências de harmônicos que são utilizados para atenuar o conteúdo 
harmônico presente na rede elétrica. As malhas que expressam a relação 
entre a corrente do conversor e a razão cíclica, tensão em função da 
corrente do conversor, seja em quadratura ou em eixo direto, são obtidas 
a partir dos modelos matemáticos. 

Neste capitulo é apresentada a modelagem do conversor trifásico 
a quatro fios, com barramento com ponto médio, conectado à rede de 
distribuição de baixa tensão. Os modelos são obtidos com base nos 
trabalhos (NISHIOKA, 2011), (KLEIN, 2012) e são utilizadas 
coordenadas abc, não sendo necessária a transformação de eixos. A 
estrutura completa de controle do conversor é apresentada ao final do 
capítulo. 
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Figura 17 - Diagrama geral das malhas de controle do conversor. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

3.1 ESTRUTURA DE POTÊNCIA 

A estrutura de potência do conversor cc-ca trifásico é mostrada 
na Figura 18, composta por seis interruptores S01, S02, S03, S04, S05, S06, 
com diodos em antiparalelo D01, D02, D03, D04, D05, D06, tornando-os 
bidirecionais em corrente, sendo dois interruptores em cada braço, 
formando três braços monofásicos ao total. Os interruptores são 
considerados ideais. Todos os braços são conectados ao barramento cc 
que é composto por dois capacitores, C01 e C02, divididos pelo ponto 
médio conectado ao neutro do sistema. O valor de tensão total em regime 
no barramento é considerado constante e igual a E dividido igualmente 
entre os capacitores considerados ideais.  

O conversor é conectado à rede através dos indutores LAx, Lax e o 
capacitor Cfx, onde x é o índice de cada uma das fases A, B, C. Este arranjo 
forma o filtro LCL do estágio de saída. 

Figura 18 - Estrutura de potência do conversor cc-ca com filtro LCL de saída. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

Como cada braço do conversor opera de forma independente, 
pode-se analisar o circuito de forma monofásica. Os interruptores de um 
mesmo braço operam de forma complementar, sendo que quando o 
interruptor superior (S01) estiver conduzindo o valor de tensão de fase 
+E/2 será aplicado e quando o interruptor inferior (S02) estiver conduzindo 
o valor de tensão -E/2 será aplicado, produzindo uma tensão de saída de 
dois níveis na frequência de comutação. É utilizada a modulação por 
largura de pulso em alta frequência para sintetizar a tensão de saída. 
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3.2 MODELOS MATEMÁTICOS 

Os modelos matemáticos abaixo serão obtidos para projetar os 
sistemas de controle, uma vez que controladores lineares são utilizados 
para impor o valor das referências de corrente e tensão desejadas na rede.  

 
 A função de transferência que representa a dinâmica da 

variação da corrente de saída pela variação da razão cíclica;  
 A função de transferência que representa a dinâmica da 

variação da corrente de saída pela variação da tensão de 
saída; 

 A função de transferência que representa a dinâmica da 
variação de tensão no capacitor do filtro pela razão cíclica; 

 A função de transferência que representa a dinâmica da 
variação do valor eficaz de tensão no PCC pela variação da 
corrente no indutor de saída do filtro; 

 A função de transferência que representa a dinâmica da 
variação do valor total tensão do barramento pela variação 
da corrente direta drenada pelo conversor; 

 A função de transferência que representa a dinâmica da 
variação do valor diferencial tensão do barramento pela 
variação da corrente média drenada pelo conversor; 

 A função de transferência que representa a dinâmica do 
modulador PWM; 

3.2.1 Modelo da Corrente de Saída 

O conversor trifásico pode ser representado pela estrutura 
monofásica da Figura 19, pois possui o ponto médio do barramento 
conectado ao neutro do sistema. Assim cada fase possui um controle 
independente para controle das dinâmicas de corrente. São apresentados 
os modelos obtidos em espaço de estados para o inversor com filtro de 
terceira ordem e em seguida obtidos os modelos de pequenos sinais.  
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Figura 19 - Circuito equivalente monofásico do inversor, filtro terceira ordem e 
tensão da rede para obtenção dos modelos de transferência.  
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Fonte: Produção do próprio autor. 

Devido à baixa ondulação de tensão o barramento pode ser 
considerado uma fonte ideal de tensão E, sendo igualmente divido em 
±E/2 pelo ponto médio. O filtro é considerado ideal sem a presença de 
resistências, uma vez que este seria o pior caso para o sistema de controle, 
pois não há atenuação da ressonância do filtro. 

A Figura 20 mostra o estado do interruptor superior da fase A, 
sendo complementar ao interruptor inferior e análogo às demais fases do 
conversor. A tensão de saída, em função dos estados das chaves possui 
dois níveis e também é mostrada. 

Figura 20 - Tensão aplicada no ponto “A” no intervalo de comutação. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 



64 
 
Na Figura 20, vs(t) é a tensão sobre o ponto “A”, tomando como 

referência o ponto médio dos capacitores do barramento cc, d(t) é a razão 
cíclica, ou seja, a razão entre o tempo em que o sinal permanece em nível 
lógico alto e período de comutação (Ts), definido como: d =(t2 - t1)/Ts. 

O valor médio quase-instantâneo da tensão no terminal A, é 
definido como (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001): 

    
1

2 1 2

0 0 2 2

1 1
sT

t t t

s ,A s ,At t t
s s

E E
t tv v dt dt dt

T T
     

      .  (17) 

Agora, integrando e substituindo os limites: 

     1

2s
aTs,A t d tv E   

 
  .  (18) 

Linearizando e aplicando a transformada de Laplace tem-se: 

    
s

aTs ,AV s D sE  .  (19) 

Na Figura 21 observa-se o circuito equivalente onde os 
interruptores e o barramento podem ser substituídos por uma fonte de 
tensão controlada com valor médio quase-instantâneo descrito pelas eq. 
(18) no domínio tempo e eq. (19) no domínio da frequência. 

Figura 21 - Circuito equivalente monofásico do conversor, filtro LCL e tensão no 
PCC para obtenção das funções de transferência.  
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Fonte: Produção do próprio autor. 

A tensão sobre o indutor do lado da rede: 

 
     a

a Cf PCC

di t
L v t v t

dt
  .  (20) 

A tensão sobre o indutor do lado do conversor: 
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     

s

A
A s,A CfT

di t
L v t v t

dt
   . (21) 

A corrente no capacitor do filtro: 

 
     c

f A a

dv t
C i t i t

dt
   . (22) 

Agrupando as equações (20), (21) e (22), substituindo o valor da 
tensão média quase-instantânea no ponto” A” da eq. (19) e aplicando a 
transformada de Laplace, tem-se: 

 

     

     

     

     

     

     

1

1

1

s

Cf PCCa

a Cf PCCa
a

s ,A CfTA
A A Cf

A A

Cf A a
C A a

ff

v t v tdi t
sI s V s V sdt L L

v t v tdi t
sI s E D s V s

dt L L

dv t i t i t sV s I s I s
Cdt C


    


     

     

.  (23) 

Considerando a representação em espaço de estados, conforme 
eq. (24) são reescritas as equações em (23). 

 
A B

C D

x x u

y x u

   
   

  
   .  (24) 

O sistema é reescrito em espaço de estados, onde a corrente no 
indutor do lado do conversor, a corrente no indutor do lado da rede e 
tensão sobre o capacitor de filtro são as variáveis de estado. A tensão de 
saída no PCC e a razão cíclica são as variáveis de entrada do sistema.  
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 . (25) 

A função de transferência que representa a dinâmica da variação 
da corrente de saída pela variação da razão cíclica é representada pela 
eq. (26). Esta função é de terceira ordem e possui um polo na origem e 
dois polos complexo conjugados. 

    
   2A

a
I

A A a f A a

I s E
G s

D s s s L L C L L
 

    
.  (26) 

A função de transferência que representa a dinâmica da variação 
da corrente de saída pela variação da tensão de saída é representada pela 
eq. (27). Esta função também é de terceira ordem porém possui dois zeros 
em adição aos polos. 

    
   

2

2

1
A

A fa
V

PCC A a f A a

s L CI s
G s

V s s s L L C L L

  
 

    
.  (27) 

A função de transferência que representa a dinâmica da variação 
do valor de tensão no capacitor do filtro pela razão cíclica é representada 
pela eq. (28). Esta função é de segunda ordem sendo dois polos complexo 
conjugados. 

    
   2

Cf a
Vcfa

A A a f A a

V s s E L
G s

D s s s L L C L L


 

    


 . (28) 
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3.2.2 Modelo da Tensão Eficaz no PCC  

É utilizado o princípio da superposição para se obter a função de 
transferência que representa a dinâmica da variação do valor de tensão 
eficaz no PCC pela variação da corrente no indutor de saída do filtro. 
Como deseja-se obter somente a influência da corrente que o conversor 
injeta na rede, são desprezadas as cargas e a fonte de tensão da rede, 
conforme Figura 22.  

A corrente controlada no filtro LCL é a corrente no indutor do 
lado da rede, portanto o conjunto conversor-filtro é substituído por uma 
fonte de corrente controlada. 

Figura 22 - Circuito equivalente monofásico do inversor, filtro, cargas e rede para 
obtenção do modelo de tensão no PCC em função da corrente de 
saída do conversor. 

ig

Lg Rg

vPCC

ia

 
 

O modelo para o circuito acima depende exclusivamente das 
impedâncias da linha. A função transferência é mostrada da eq. (29): 

    
 

1
PCC

PCC
V

a g g

V s
G s

I s s L R
 

 
.  (29) 

3.2.3 Modelo da Tensão Total de Barramento 

O circuito é reescrito de forma que o barramento observe uma 
corrente média equivalente de entrada para se obter a função de 
transferência que representa a dinâmica da variação do valor de tensão 
total de barramento pela variação da corrente direta drenada pelo 
conversor, conforme Figura 23. 
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Figura 23 - Circuito equivalente para modelo de tensão total do barramento. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

Os capacitores são representados por C01 e C02, e suas respectivas 
resistências internas RSE01 e RSE02. Sobre cada capacitor do barramento 
tem-se a tensão respectiva E1(t) e E2(t). A tensão total de barramento é 
representada por E(t) e a corrente equivalente vista pelo barramento por 
ieq(t). A função de transferência leva em conta o balanço de potência de 
entrada, saída do barramento e seu rendimento, conforme eq. (30): 

 out inP P  .  (30) 

Considerando que as tensões e correntes são senoidais, livres de 
distorção e estão em fase. A potência de entrada trifásica e a potência no 
barramento são dadas pela eq. (31):  

 
3in rms rms

out eq

P V I

P E I

  
  

 . (31) 

Considerando os capacitores iguais, a corrente equivalente que 
circula pelo barramento e a impedância de metade do barramento são 
dadas pela eq. (32): 

 
01 01

01

2

1

eq
o

o

E
I

Z

s C RSE
Z

s C

  
    
 

 . (32) 

Fazendo os devidos rearranjos matemáticos nas equações (30), 
(31) e (32), aplicando a transformada de Laplace, tem-se a função de 
transferência mostrada na eq. (33): 
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    
 
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01

1
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VE s s RSEC
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I s V s C


  
      

 , (33) 

onde Ipk(s) é a corrente de pico, η é o rendimento, Vpk é o valor de pico da 
tensão da rede, VT é o valor total de barramento em regime. A corrente de 
pico a ser controlada representa o valor de referência que multiplica a 
referência em fase de corrente com a rede. Os detalhes do controle são 
discutidos nos capítulos a seguir. 

3.2.4 Modelo da Tensão Diferencial de Barramento 

O circuito equivalente é reescrito de forma que uma corrente 
média seja drenada do barramento para se obter a função de transferência 
que representa a dinâmica da variação do valor de tensão diferencial de 
barramento pela variação da corrente média drenada pelo conversor, 
conforme Figura 24. Fazendo com que seja desigual o consumo de 
potência momentâneo entre os capacitores do barramento levando ao 
equilíbrio desejado. 

Figura 24 - Circuito equivalente para modelo de tensão diferencial do barramento. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

A corrente média im(t) divide-se em duas parcelas de corrente 
média drenada do barramento im(t)·deq(t) e im(t)·[deq(t)-1]. Logo, a tensão 
que aparece sobre cada capacitor é representada por E1(t) e E2(t) e a 
diferença entre as tensões é representada por Edif(t) e são mostradas na eq. 
(34). 
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

 

  (34) 

Agora utilizando a impedância (Zo) da eq. (32) e a eq. (34) pode-
se obter o modelo de tensão diferencial do barramento, mostrada na eq. 
(35): 

    
 

01 01

01

1
3dif

Edif
m

E s s RSE C
G s

I s s C

   
     

.  (35) 

3.3 ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

O diagrama de potência é apresentado na Figura 25, juntamente 
com as variáveis de controle. São medidos os valores de corrente nos 
indutores de saída do filtro de cada fase (ia, ib, ic), os valores de tensão 
dos capacitores de filtro de cada fase (vCfa, vCfb, vCfc) e os valores de tensão 
no barramento cc (E1, E2). Essas variáveis são obtidas através de sensores 
de corrente ou tensão e passam por um sistema de condicionamento e 
adequação para que possam ser utilizadas. 

Todas as malhas de controle do conversor são sintetizadas na 
Figura 26, e são utilizadas variáveis de controle para gerar as referências 
de corrente e tensão de cada malha.  

A estratégia de controle do conversor é baseada no controle da 
corrente que é injetada na rede, consequentemente controlando de forma 
equivalente a potência que é injetada. A malha de corrente é projetada 
para que seja uma malha rápida que tenha capacidade de seguir as 
referências de corrente (I*) proveniente das outras malhas de controle e 
gerar uma ação de controle (ms1). A malha de amortecimento ativo utiliza 
os valores de tensão nos capacitores do filtro (E) para gerar uma ação de 
controle (ms2) que subtraída da malha de corrente se obtenha uma resposta 
estável do sistema. O comparador é responsável pela comparação entre 
ação de controle resultante (ms) e as portadoras triangulares (Vtri), gerando 
os pulsos de comando dos interruptores. 

A malha do valor eficaz da tensão no PCC utiliza o valor eficaz 
da tensão (vPCC) para gerar uma referência que é multiplicada pelo sinal 
defasado de 90º da tensão (ref90º) ou em fase com a tensão (ref0º). É 
utilizado um circuito de sincronismo para gerar referências em fase e 
quadratura com as tensões de fase no PCC. Estas malhas são projetadas 
para ficarem dinamicamente desacopladas das outras malhas de controle. 
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A estratégia da utilização de energia ativa e reativa que foi descrita em 
detalhes na seção 2.3.3 agora é aplicada na malha de controle do valor 
eficaz da tensão no PCC. Para se obter as potências, são utilizadas as 
referências de corrente em quadratura e em fase. O controle utiliza 
saturadores com ação anti-windup para restringir ou liberar as ações de 
controle da malha de gerenciamento de energia. Como é utilizado 
controle digital torna-se fácil a implementação deste sistema. 

Sabe-se que a rede elétrica possui distorção harmônica em 
virtude das cargas não lineares nela conectadas. Devido a este motivo, a 
malha de controle de harmônicas utiliza as harmônicas da tensão para 
gerar uma referência de corrente harmônica (Ih) e atenuar o conteúdo 
harmônico existente na tensão da rede. 

A malha de tensão total de barramento utiliza os valores de tensão 
de cada capacitor do barramento (E1, E2) para gerar uma referência (Itotal) 
que multiplica a referência em fase (ref0º). Esta malha muda a referência 
de saída para a fonte de corrente (ICC) conectada ao barramento quando 
energia ativa é solicitada no controle do valor eficaz da tensão no PCC. 
Esta fonte de corrente “simula” uma fonte de potência ativa que fornece 
corrente para o barramento. 

A malha de tensão diferencial de barramento utiliza a diferença 
entre os valores de tensão de cada capacitor para gerar uma referência de 
corrente média (Idif) que faz com que seja drenada ou injetada corrente 
média no barramento para que seja compensado qualquer desequilíbrio. 
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Figura 25 - Diagrama de potência e variáveis de controle do conversor. 
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 Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 26 - Diagrama de blocos das malhas de controle do conversor. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 
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3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Nesse capítulo é apresentada a estrutura de potência utilizada no 
conversor, sendo descritos os principais componentes e a estrutura do 
filtro de saída também é apresentada. Em função disso são obtidos os 
modelos dinâmicos de correntes e tensões que são fundamentais para o 
projeto do controle do conversor.  

É apresentado o diagrama de potência completo que engloba as 
impedâncias da rede, cargas, estrutura de potência, sensores de tensão e 
corrente, PCC. O diagrama de controle também é apresentado, onde são 
mostradas todas as malhas de controle e suas referências, as conexões 
entre malhas e são mostradas as variáveis que são necessárias para que 
todo o sistema de controle funcione. 

A obtenção dos modelos e definição das malhas de controle 
mostram que o sistema implementado é complexo e depende de diversos 
sistemas e malhas de controle para que funcione adequadamente.  
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4 PROJETO DO CONVERSOR  

Neste capítulo são apresentadas as especificações de potência do 
projeto do conversor, dos componentes do filtro de saída e dos 
componentes do barramento cc. As características principais estão 
resumidas na Tabela 4. O sistema elétrico é trifásico a quatro fios, 
portanto, é equivalente a um sistema de três fases defasadas de 120º com 
ponto de neutro. O projeto da estrutura de potência não é o foco deste 
trabalho. Desta forma, a metodologia para os cálculos de esforços dos 
componentes e análise quantitativa pode ser encontrada em (DA 
CUNHA, 2015), para a mesma topologia utilizada. 

Tabela 4 - Principais características de potência do conversor. 

Especificações Variáveis Valores 

Potência de saída trifásica Sinv 10 kVA 

Valor da tensão eficaz da rede elétrica Vg 127 V 

Número de fases/fios  3/4 

Valor da tensão total do barramento E 500 V 

Frequência da rede frd 60 Hz 

Frequência de comutação fs 19980 Hz 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A disponibilidade de um protótipo pré-montado no laboratório, 
direcionou as especificações para o conversor em questão.  

4.1 DETERMINAÇÃO DOS CAPACITORES DE BARRAMENTO 

Para que o conversor tenha um fluxo de potência para rede 
elétrica é preciso impor uma tensão maior que o valor de pico da tensão 
da rede, de aproximadamente 180 V. Como a estrutura de potência utiliza 
metade de barramento em cada ciclo da rede a tensão total deve ser de no 
mínimo 360 V. Portanto, foi adotada uma tensão de 500 V como tensão 
total de barramento para que o índice de modulação não fique muito 
próximo da unidade. 

Como o barramento cc deve se comportar como uma fonte de 
tensão constante, deseja-se que a ondulação de tensão sobre o nível médio 
nos capacitores seja a menor possível. O cálculo para a capacitância 
mínima equivalente total do banco de capacitores pode ser obtida pela eq. 
(36): 
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.  (36) 

Considerando uma ondulação de 2 % do valor médio da tensão 
total obtém-se uma capacitância equivalente total de 1768 μF que resulta 
em uma capacitância C01 = C02 = 3536 μF para cada metade do 
barramento. Considerando os parâmetros obtidos anteriormente optou-se 
utilizar o capacitor modelo B43586 do fabricante EPCOS, cujas 
características principais são apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Parâmetros do capacitor de barramento (B43586). 

Capacitor B43586 

CR (20 ºC - 100 Hz) 3300 μF 

I~max (40 °C - 100 Hz) 40 A 

I~max (85 °C - 100 Hz) 15 A 
RSEmax (20 ºC - 100 Hz) 70 mΩ 

UR 450 VDC 

Fonte: Datasheet do fabricante. 

Foram associados dois capacitores em paralelo, para cada metade 
do barramento, resultando em uma capacitância de 6600 μF. Para 
equalização de tensão foram inseridas resistências de 22 kΩ/10 W em 
paralelo com cada capacitor, que também tem a função de descarregar 
qualquer tensão residual do barramento quando o conversor não está em 
operação. Na Figura 27 são apresentados os componentes do barramento. 

Figura 27 - Capacitores de barramento com resistência de equalização. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 
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4.2 DETERMINAÇÃO DO FILTRO DE SAÍDA 

A conexão entre o conversor e a rede elétrica é realizada através 
de uma impedância que tem como objetivo filtrar os harmônicos de maior 
ordem deixando apenas as componentes desejadas. Essa impedância 
geralmente é composta por indutores e capacitores, arranjados de diversas 
formas. Podem ser utilizados filtros de primeira ordem, compostos por 
uma indutância em série com a rede. Comumente também são utilizados 
filtros de segunda ordem compostos por um indutor em série e um 
capacitor em paralelo com a rede. Ainda, são utilizados filtros de terceira 
ordem, onde um indutor em série, um capacitor em paralelo e mais um 
indutor em série compõe o filtro de saída (LISERRE; F.; A., 2004), 
(DANNEHL; FUCHS; HANSEN, 2007).  

Neste trabalho será utilizado um filtro de terceira ordem, que 
apresenta uma maior atenuação dos harmônicos de alta frequência quando 
comparado aos filtros de primeira e segunda ordem. Além disso, quando 
dimensionados para uma mesma atenuação, os filtros de terceira ordem 
apresentam um menor custo e volume (PENA-ALZOLA et al., 2014), 
(BUSADA; GOMEZ JORGE; SOLSONA, 2015). Apesar das vantagens 
citadas, o filtro de terceira ordem possui algumas desvantagens, entre elas 
a escolha dos componentes do filtro e a ressonância existente nos 
componentes do filtro que resulta em uma maior complexidade no 
controle de corrente (CHANNEGOWDA; JOHN, 2010), (WANG; 
BLAABJERG; LOH, 2014). 

O projeto do filtro é baseado na metodologia proposta por 
(PENA-ALZOLA et al., 2014). São apresentadas as principais etapas de 
cálculo do filtro LCL e as interpretações gráficas das equações. 

Em geral, a frequência de ressonância deve estar entre a 
frequência de corte do controle da malha de corrente (fbw) e a frequência 
de comutação (fsw), conforme eq. (37): 

 bw res swf f f   . (37) 

A frequência de ressonância do filtro LCL pode ser obtida através 
da eq. (38): 

 
1 1

2
A a
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f A a

L L
f

C L L


    . (38) 

A relação entre a frequência de comutação a e frequência de 
ressonância é definida pela eq. (39): 



78 
 

 f sw resr f f .  (39) 

A indutância total é definida como a soma de cada uma das 
indutâncias do filtro, dada pela eq. (40): 

 T A aL L L  .  (40) 

A relação entre a indutância do lado da rede (La) e a indutância 
do lado do conversor (LA) é definida pela eq. (41): 

 l a Ar L L .  (41) 

Utilizando a frequência de ressonância representada pela eq. (38) 
e substituindo pelo valor relacionado ao valor da indutância total e pela 
relação de indutâncias.  Pode-se então obter a eq. (42) que relaciona a 
indutância total e a capacitância do filtro em função da frequência de 
comutação e as relações de frequência e indutância.  
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    . (42) 

Para analisar graficamente a eq. (42), foram arbitrados valores 
normalizados para as variáveis de frequência e suas relações, variando 
somente o valor da relação de indutâncias. Esta análise pode ser 
observada na Figura 28. 

Figura 28 - Curva da variação do produto LTCf em função do parâmetro de relação 
de indutâncias (rl). 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Algumas conclusões podem ser obtidas da equação e da figura 

anterior, entre elas:  
 O valor do produto LTCf torna-se mínimo quando rl =1, isto 

resulta em uma indutância total mínima independentemente 
do valor da capacitância selecionada.  

 Utilizar a indutância total mínima implica uma menor queda 
de tensão, logo em uma maior resposta dinâmica.  

 Ainda, qualquer que seja escolha de LT, a relação rl =1 resulta 
no menor valor de capacitância requerido, portanto em um 
menor consumo de energia reativa pelo filtro. 

 

A atenuação do filtro na frequência de comutação pode ser obtida 
utilizando a função de transferência representada pela eq. (26). 
Substituindo pela indutância total e as relações de indutância e frequência, 
pode-se obter a eq. (43) que representa a atenuação do filtro na frequência 
de comutação. 
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C fI f r

V f r r r
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 
 . (43) 

Para analisar graficamente a eq. (43) foram arbitrados valores 
normalizados para a relação de frequência e capacitância, variando 
somente o valor da relação de indutâncias, e analisando na frequência de 
comutação, o resultado pode ser observado na Figura 29. 
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Figura 29 - Curva da variação da atenuação, na frequência de comutação, do filtro 
em função do parâmetro de relação de indutâncias (rl). 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A partir da equação e da figura anteriores, conclui-se que para 
uma relação rl unitária tem-se a menor atenuação na frequência de 
comutação. Para relações rl entre 0,5 e 2,0 resulta em uma variação de 
20% em relação a atenuação mínima, portanto tem-se uma maior 
atenuação para a relação entre indutâncias não unitária. 

A relação entre a capacitância do filtro e a indutância total é 
definida pela eq. (44): 

 f
q

T

C
r

L
  . (44) 

Considerando a energia armazenada no filtro em pu e 
substituindo a eq. (44) na eq. (42) tem-se: 
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Na análise gráfica da eq. (45) foram arbitrados valores para as 
constantes e somente sendo variada a relação de capacitância por 
indutância total (rq), que pode ser visto na Figura 30. 
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Figura 30 - Curva da variação da energia armazenada no filtro em função do 
parâmetro de relação de capacitância por indutância total (rq). 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A partir da equação e figuras anteriores pode-se observar que 
ocorre a minimização da energia armazenada quando a relação rq torna-
se unitária. Porém, valores muito próximos de 1 podem levar a valores 
muito grandes para as indutâncias e muito pequenos para a capacitância.  

O gráfico da Figura 30 mostra que para valores de rq > 1 ocorre 
um leve aumento na energia armazenada, e para valores de rq < 1 ocorre 
um maior acúmulo de energia no filtro. 

Para se chegar nos valores finais do filtro de saída foram 
utilizadas interações de cálculo. Iniciando com os valores de rq e rl  
unitários e rf = 5,6 chega-se a um valor de capacitância muito elevado e 
de impedância muito pequeno. Portanto, o parâmetro rq é reduzido 
parâmetro rl é incrementado até que se obtenham valores aceitáveis de 
capacitância e indutância. Após algumas interações chegou-se aos 
seguintes parâmetros: 
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  (46) 

Resultando em uma indutância total de LT = 1,583 mH, com La = 
1,017 mH e LA = 0,565 mH com uma capacitância de Cf = 5,48 μF. 
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A Tabela 6 resume os parâmetros de indutância, capacitância e 

frequência de ressonância obtidos teoricamente e experimentalmente. 

Tabela 6 - Parâmetros teóricos e experimentais do filtro de saída. 

Parâmetros Teórico Experimental 

LT 1,583 mH 1,560 mH 
La 1,017 mH 1,000 mH 
LA 0,565 mH 0,560 mH 
Cf 5,48 μF 5,00 μF 
fres 3,568 kHz 3,757 kHz 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Utilizando os componentes disponíveis em laboratório pode-se 
aproximar dos valores teóricos projetados. 

4.3 DETERMINAÇÃO DOS INTERRUPTORES 

No protótipo foram escolhidos os módulos de IGBTs modelo 
SKM75GB063D do fabricante SEMIKRON. As principais características 
de potência dos IGBTs são apresentadas na Tabela 7 e as principais 
características dos diodos na Tabela 8. 

Tabela 7 - Parâmetros dos IGBTs. 

SKM75GB063D 

Parâmetros Condições Valores 

VCES Tj = 25 ºC 600 V 

IC 
Tj = 150 ºC 

100 A (75 A) 
Tc = 25 ºC (75 ºC) 

rCE 
VGE = 15V 

14 mΩ (18,7 mΩ) 
Tj = 25 ºC (125 ºC) 

VCES(sat) 
VGE = 15V Icnom = 74 A 

2,1 V (2,4 V) 
Tj = 25 ºC (125 ºC) 

td(on) RG = 15 Ω 60 ns 
tr VCC = 300 V 50 ns 
Eon IC = 75 A 3 mJ 
td(off) Tj = 125 ºC 350 ns 

tf VGE = ±15V 35 ns 

Eoff   2,5 mJ 
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Fonte: (SEMIKRON, 2007). 

Tabela 8 - Parâmetros dos diodos. 

SKM75GB063D 

Parâmetros Condições Valores 

IF 
Tj = 150 ºC 

75 A (50 A) 
Tc = 25 ºC (80 ºC) 

VF 
Ifnom = 74 A VGE = 0 V 

1,55 V (1,55 V) 
Tc = 25 ºC (125 ºC) 

rF Tc = 125 ºC 10 mΩ 

IRRM 
IF = 75 A  Tj = 125 ºC 

30 A di/dt = 800 A/μs 
VGE = ±15V 

Qrr VCC = 300 V 3,7 μC 

Fonte: (SEMIKRON, 2007). 

Cada módulo contém dois interruptores em série com diodos em 
antiparalelo. Na Figura 31 podem ser observados o arranjo elétrico e o 
módulo de potência. Os pontos 2 e 3 são conectados ao barramento cc, o 
ponto 1 é o ponto conectado no filtro de saída, os pontos 4, 5, 6 e 7 são 
referentes aos sinais de comando dos interruptores superiores e inferiores, 
respectivamente. 

Figura 31 - Módulos de IGBTs utilizados no protótipo (SKM75GB063D). 

 

Fonte: (SEMIKRON, 2007). 

Os módulos de potência são fixados em um dissipador modelo 
P16/400 mm, do fabricante SEMIKRON, com ventilação forçada. 

4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo são apresentadas as especificações de potência do 
conversor. Foram determinadas as capacitâncias de barramento de acordo 
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com a ondulação de tensão desejada. Também é definida a tensão total de 
barramento para um índice de modulação adequado. As especificações 
dos capacitores selecionados são apresentadas bem como as resistências 
de equalização.  

A conexão do conversor com a rede é definida através de um 
filtro de terceira ordem, composto por duas indutâncias, com uma 
capacitância entre as mesmas. As relações de frequência e de indutância 
são utilizadas para se avaliar a indutância total e as relações de atenuação 
de harmônicos do filtro. As relações de capacitâncias são utilizadas para 
se avaliar a energia armazenada no filtro e definir o valor de capacitância 
necessário. Assim, são definidos os parâmetros do filtro de saída. 

Por fim são apresentados os interruptores escolhidos com suas 
especificações de potência o dissipador utilizado. 

Os cálculos dos esforços dos componentes e projeto da estrutura 
de potência não são o foco deste trabalho, porém as apresentações dos 
elementos utilizados são de grande importância para se entender o sistema 
em geral. 
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5 CONTROLE DIGITAL 

Nesta seção são apresentados os projetos dos controladores que 
compõem o sistema, na forma digital, uma vez que o controle é 
implementado no DSC. Será utilizado o método de resposta em 
frequência no plano W. Para utilizar esta técnica são obtidas as funções 
de transferência no plano S contínuo e em seguida discretizadas para o 
plano Z. Por fim as funções são transportadas para o plano semi-contínuo 
denominado W, utilizando-se da transformada bilinear também 
conhecida como transformada de “Tustin” (OGATA, 1995). Utilizando 
esta metodologia de projeto são levados em conta os efeitos da 
discretização nos modelos das plantas obtidas. 

Após o projeto dos controladores neste plano, levam-se as 
funções de transferência dos controladores novamente para o plano Z 
discreto, onde são representadas em equações de diferenças, as quais 
podem ser inseridas no processador digital de sinais. A avaliação dos 
controladores é efetuada através da resposta em frequência, utilizando 
diagramas de bode das funções de malha aberta, sendo avaliados os 
parâmetros da margem de fase, margem de ganho e frequência de 
cruzamento para que em malha fechada operem de forma adequada.  

São apresentados os controladores do circuito de sincronismo, do 
amortecimento ativo, da corrente de saída em quadratura e em fase, do 
valor eficaz da tensão no PCC, do valor da tensão total e diferencial de 
barramento. 

5.1 MODULADOR PWM 

Os sinais provenientes dos controladores devem ser convertidos 
em pulsos de comando para que os interruptores operem da forma 
desejada. Para isto são utilizados circuitos moduladores PWM que 
consistem em um sinal de referência comparado a uma portadora 
triangular que gera os pulsos de acordo com a razão cíclica definida. 

Como o circuito de geração dos pulsos é digital e é realizado 
internamente ao DSC o seu funcionamento difere de um modulador 
inteiramente analógico. O sinal de comparação é amostrado no pico da 
portadora e mantido fixo até o próximo pico, onde é atualizado. Esta 
característica insere um atraso digital de uma amostra, que deve ser 
considerado no modelo do modulador (BUSO; MATTAVELLI, 2006). 

Como é utilizada a simples atualização neste trabalho, a 
frequência de comutação é igual a frequência de amostragem (Tsw = Ts).  
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Na Figura 32 pode-se observar o sinal de referência analógico 

m(t), o sinal digital ms(t) e o sinal da portadora Vtri(t), além dos efeitos do 
atraso quando ocorre a comparação com a portadora. Os intervalos toff e 
ton são complementares entre os interruptores S1 e S2. 

Figura 32 - Comutação complementar digital com sincronização e atualização no 
pico da portadora. 
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Fonte: Baseado em (BUSO; MATTAVELLI, 2006). 

Portanto o modelo digital para o modulador PWM é mostrado na 
eq. (47), que consiste na função de transferência que representa a 
dinâmica do sinal de controle pela razão cíclica. 

   1 1
PWM

tri

G z
V z

       
  

 , (47) 

onde Vtri é o valor de pico a pico da portadora em conjunto com o atraso 
inserido pela característica da modulação digital. 

5.2 CIRCUITO DE SINCRONISMO 

O sistema de controle utiliza sinais de referência sincronizados 
com a rede elétrica e para que seja possível se obter estes sinais foram 
escolhidos circuitos de sincronismo do tipo Phase Locked Loop (PLL). 
Os circuitos PLL utilizam sinais da rede elétrica como entrada para que 
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em malha fechada produzam sinais de saída com frequência e fase 
relacionados com os sinais de entrada. 

Neste trabalho é utilizado o circuito q-PLL, que fornece uma 
referência em fase com o sinal de entrada. A malha do q-PLL utiliza a 
potência imaginária instantânea comparada a uma referência nula, quando 
o sinal entra em sincronia a potência imaginária na entrada trona-se nula 
(ORTMANN, 2008). Este circuito apresenta um tempo de sincronia 
reduzido comparado a circuitos de sincronismo monofásicos, pois 
utilizam as informações das três fases para compor a potência imaginária. 
Ainda, possuem boa capacidade na rejeição de ruídos e ondulações, e 
ainda ter um desempenho transitório rápido. Outra vantagem é a 
possibilidade de inserir uma condição inicial, acelerando o processo de 
sincronismo. 

A Figura 33 mostra o diagrama de blocos do circuito do q-PLL, 
onde são observados os blocos de conversão da tensão de fase para tensão 
de linha, a transformada de Clark, o bloco de controle PI, a condição 
inicial (ωi) e o bloco integrador. 

Figura 33 - Circuito de sincronismo q-PLL com condição inicial. 
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Fonte: Baseado em (ORTMANN, 2008). 

O modelo linearizado do diagrama é mostrado na Figura 34. 
Pode-se então projetar o controlador PI para que tenha o desempenho 
desejado na frequência de interesse. A condição inicial é definida no valor 
fixo, uma vez que a frequência a ser rastreada é conhecida, no caso 60 Hz.  
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Figura 34 - Circuito simplificado de sincronismo q-PLL com condição inicial. 

CPI (s)
ϕ2(t)

Gint (s)

ωi

ϕ1(t)

 

Fonte: Baseado em (ORTMANN, 2008). 

O controlador PI (CPI (s)) foi projetado para que a curva de ganho 
da função de transferência de malha aberta tenha uma frequência de 
cruzamento por zero de 12 Hz, e uma margem de fase de 55º. Assim, o 
controlador possui uma boa resposta mesmo sobre perturbações de maior 
frequência, mostrado na eq. (48). 

    
 
0,997361

61,844317
1PI

z
C z

z


 


 . (48) 

O diagrama de bode para o controlador obtido é mostrado na 
Figura 35. Pode-se verificar que a frequência de cruzamento por zero e a 
margem de fase estão dentro dos requisitos de projeto. 

Figura 35 - Gráficos de magnitude e fase do diagrama de bode para o controlador 
do circuito de sincronismo. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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A utilização deste circuito fornece uma referência em fase com o 

sinal de entrada. Portanto, para as demais fases são gerados os sinais em 
fase e quadratura em função do sinal sincronizado adicionando-se ±120º 
em suas referências. 

5.3 PROJETO DOS CONTROLADORES 

Nesta seção são apresentados os projetos dos controladores que 
compõem toda a estrutura de controle, desde as malhas de corrente e 
amortecimento até as malhas do valor eficaz da tensão no PCC, valor total 
e diferencial da tensão de barramento e harmônicas de corrente.  

5.3.1 Controlador de Amortecimento Ativo 

O amortecimento faz-se necessário pois existe um ponto de 
ressonância que pode levar o sistema a instabilidade. Existem técnicas de 
amortecimento passivas ou ativas para atenuação da ressonância do filtro. 
Entre as técnicas passivas, a inclusão de um resistor em série com o 
capacitor é uma opção, porém, esta técnica insere perdas adicionais e que 
em potências elevadas podem inviabilizar o sistema. Entre as técnicas 
ativas existem diversas soluções propostas na literatura. São utilizados 
filtros notch na malha direta de controle, realimentação de estados, 
utilização de um resistor virtual e também malhas de realimentação 
baseadas na corrente ou na tensão do capacitor de filtro (PENA-ALZOLA 
et al., 2014), (TANG et al., 2012), (WU; LEHN, 2006), (MALINOWSKI; 
KAZMIERKOWSKI; BERNET, 2005), (BAO et al., 2014), (BLASKO; 
KAURA, 1997), (DANNEHL; LISERRE; FUCHS, 2011). 

Neste trabalho é utilizada a técnica de amortecimento ativo que 
utiliza a leitura do valor de tensão sobre o capacitor do filtro juntamente 
com um controlador lead-lag para gerar uma ação de controle que é 
subtraída da ação de controle do controlador de corrente, resultando em 
um sistema estável. O projeto da malha de amortecimento é baseado em 
(PENA-ALZOLA et al., 2014). São mostradas as principais equações e 
procedimentos de cálculo para este tipo de técnica utilizada. 

Na Figura 36 é mostrado o diagrama de blocos que representa a 
malha de amortecimento ativo. Esta é uma malha interna à malha de 
controle de corrente. 
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Figura 36 - Representação em diagrama de blocos da malha de amortecimento. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

Nesta técnica é utilizada a corrente do capacitor do filtro para a 
malha de amortecimento, necessitando sensores de corrente adicionais. 
Para tornar-se vantajoso economicamente são utilizadas as tensões dos 
capacitores, por meio de sensores de tensão não isolados. São utilizados 
divisores resistivos, que possuem baixo custo e fácil acesso.  

Idealmente, se a tensão no capacitor for derivada obtém-se a 
corrente do capacitor, porém isto implicaria em elevados ganhos em altas 
frequências, tornando-se um problema para o controle. Portanto é 
utilizado um controlador lead-lag que, devidamente projetado, atua como 
derivador somente em uma faixa de frequência selecionada. Quando a 
malha de amortecimento é realimentada, o sistema atua como se fosse um 
filtro notch sintonizado na frequência de ressonância do sistema.  

A função de transferência no plano W do controlador é definida 
pela eq. (49): 

   max
ll d f max

f max

w
C w k C

k w





 

    
 , (49) 

onde kd é o ganho do controlador, ωmax é a frequência onde se obtém o 
máximo ângulo de avanço e Cf é a capacitância do filtro. 

A utilização do controle digital insere um atraso na malha de 
controle, portanto, este atraso deve ser levado em consideração na malha 
de amortecimento. O cálculo do ângulo máximo (φmax) é representado 
pela eq. (50): 
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O parâmetro kf deve ser maior que zero e menor que um, para 
manter a característica de avanço do controlador, sendo definido pela 
eq. (51). 
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Agora, aplicando os valores para o filtro projetado neste trabalho, 
obtêm-se os seguintes parâmetros de frequência de ressonância, ângulo 
máximo de avanço e os ganhos, mostrados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Parâmetros de controle da malha de amortecimento ativo. 

Parâmetros Valores 

ωmax = ωres 3,757 kHz 

φmax  157,7º 

kf 0,097664 

kd 0,005661 

Fonte: Produção do próprio autor. 

O ganho kd não deve atingir valores muitos altos com o risco de 
tornar o sistema de amortecimento instável, segundo (PENA-ALZOLA 
et al., 2014) e (LISERRE; DELL'AQUILA; BLAABJERG, 2002). 

Na Figura 37 pode-se observar os gráficos de magnitude e fase 
para o diagrama de bode do controlador obtido. Também pode-se 
observar que são inseridas as curvas de um diferenciador ideal (Cdif_per) 
para comparação. 
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Figura 37 - Gráficos de magnitude e fase do diagrama de bode do controlador 
lead-lag e de um diferenciador ideal. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 38 - Diagrama de bode do controlador de amortecimento malha fechada 
com a planta de corrente, a planta de corrente e o controlador. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Como o ângulo obtido para o controlador é maior que 90º, foram 

utilizados dois controladores em cascata (Hll (w)), cada um com a metade 
do ângulo necessário para se atingir o valor total calculado.  

Na Figura 38 pode-se observar o controlador da malha de 
amortecimento ativo em malha fechada com a planta de corrente e o pico 
de ressonância atenuado. 

5.3.2 Controlador da Corrente de Saída 

A malha de controle da corrente considera a malha fechada do 
amortecimento ativo na malha direta de controle. Na Figura 39 é mostrado 
a malha de controle de corrente e a malha interna de amortecimento ativo. 
A partir da planta de corrente são lidas e amostradas as correntes através 
do sensor (hi) e do conversor analógico-digital. 

Figura 39 - Representação em diagrama de blocos da malha de controle de 
corrente com a malha interna de amortecimento ativo. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

Para o controlador de corrente foi escolhido o controlador 
proporcional mais controladores ressonantes, pois deseja-se rastrear 
referências senoidais na frequência fundamental e alguns de seus 
múltiplos.  

A estrutura do controle ressonante utilizada não possui ganho 
infinito na frequência de ressonância, entretanto possui alto ganho nesta 
frequência sendo adequados para o rastreamento de referências senoidais.  
Os parâmetros de ajuste deste controlador são o ganho proporcional Kp, o 
ganho proporcional de cada parcela ressonante Kih, a frequência de corte 
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das bandas laterais ωc e a própria frequência de ressonância ωh de cada 
parcela. A estrutura de controle é apresentada pela eq. (52). 

    
 2 2

1 3 5 7 9

2

2
c

PR p ih
h , , , , c h

w
C w K K

w w


 


  

    . (52) 

Os parâmetros de controle obtidos para os controladores 
ressonantes e o ganho proporcional para a planta em estudo podem ser 
observados na Tabela 10. Podem ser observadas as frequências de 
ressonância sendo a 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem como as escolhidas para 
compensação. A frequência de corte foi a mesma escolhida para cada 
parcela, definida em 0,5 % da frequência fundamental. E os ganhos de 
cada parcela deve ser menor que o ganho da parcela anterior. 

Tabela 10 - Parâmetros de controle da malha de controle de corrente. 

Parâmetros 
Valores por harmônica da fundamental 

1 3 5 7 9 
ωh (rad) (2π)60 (2π)180 (2π)300 (2π)420 (2π)540 
ωc (rad) (2π)0,3 

Kih 3,00 1,00 0,75 0,50 0,25 
Kp 0,010500 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A Figura 40 apresenta os diagramas de bode da malha de controle 
para o controlador e a planta, o controlador e a planta de corrente. 
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Figura 40 - Diagramas de bode do controlador de corrente com a planta de 
corrente, a planta de corrente com amortecimento e o controlador 
de corrente. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foram obtidos os parâmetros a partir do diagrama de bode, com 
frequência de cruzamento por zero de 645 Hz e margem de fase de 41,5º. 
Como o controlador possui controladores ressonantes nas frequências de 
interesse não houveram problemas devido a frequência de corte um pouco 
abaixo do usualmente utilizado para controladores de corrente. 

5.3.3 Controlador do Valor Eficaz da Tensão no PCC 

A malha de controle do valor eficaz da tensão no PCC é mostrada 
na Figura 41. Esta é uma malha externa à malha de controle de corrente 
que no diagrama é representada por FTMFi. Em virtude do 
desacoplamento entre malhas, esta malha possui uma característica mais 
lenta comparada à malha de corrente. 
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Figura 41 - Representação em diagrama de blocos da malha de controle da tensão 
eficaz no PCC para referência em fase e quadratura. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

São utilizadas duas malhas semelhantes para multiplicar as 
referências provenientes da malha do PLL, uma para referência em fase e 
outra para referência em quadratura.  

Para o controlador foi utilizada uma estrutura do tipo PI 
composta por um polo na origem e um zero, representado pela eq. (53). 

   Vpcc
Vpcc Vpcc

w Z
C w K

w


   . (53) 

Os parâmetros de controle obtidos para a planta em estudo foram 
um zero posicionado em 300 Hz e uma frequência de cruzamento por zero 
de 2,5 Hz. O diagrama de bode para a malha de controle pode ser 
observado na Figura 42. 
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Figura 42 - Diagramas de bode do controlador de tensão eficaz no PCC, planta 
de tensão eficaz no PCC e planta mais controlador. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foram obtidos os parâmetros a partir do diagrama de bode, com 
frequência de cruzamento por zero de 2,5 Hz e margem de fase de 89º, 
conforme especificação de projeto. 

5.3.4 Controlador de Tensão Total de Barramento  

A malha de tensão total de barramento é mostrada na Figura 43.  
Esta também é uma malha externa à malha de corrente que é representada 
por FTMFi. As tensões de barramento são lidas e amostradas pelo sensor 
hv e pelo ADC, respectivamente. 
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Figura 43 - Representação em diagrama de blocos da malha de controle da tensão 
total de barramento. 

CEt (z) FTMFi GEt (s)

fs

hv

ADC

Malha do Controle da Tensão Total de Barramento

ref0º

IL

Et

Et* = 500 EtItotal

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Nesta malha o controlador gera uma referência que multiplicada 
pelo componente de referência em fase que faz com que o barramento 
absorva ou entregue energia, elevando ou reduzindo o valor da tensão 
média total. 

Para o controlador foi utilizado uma estrutura do tipo PI 
composta por um polo na origem, um zero e mais um polo em alta 
frequência, representado pela eq. (54) 

    
Et

Et Et
Et

w Z
C w K

w w P


 


 . (54) 

Os parâmetros de controle obtidos para a planta em estudo foram 
um zero posicionado em 1 Hz, o polo posicionado em 1 kHz e frequência 
de cruzamento por zero de 12 Hz. O diagrama de bode para a malha de 
controle pode ser observado na Figura 44. 
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Figura 44 - Diagramas de bode do controlador de tensão total de barramento, 
planta de tensão total de barramento e planta mais controlador. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foram obtidos os parâmetros a partir do diagrama de bode, com 
frequência de cruzamento por zero de 12 Hz e margem de fase de 85º, 
conforme especificado. 

5.3.5 Controlador de Tensão Diferencial de Barramento 

A malha de tensão diferencial de barramento é mostrada na 
Figura 45.  Nesta malha o controlador gera uma ação de controle cc que 
é somada às referências senoidais. Isto faz com que seja drenada energia 
desigual do barramento para a regulação da tensão diferencial de 
barramento. Como deseja-se que não haja desequilíbrio entre os 
capacitores a tensão de referência é mantida em zero. 
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Figura 45 - Representação em diagrama de blocos da malha de controle da tensão 
diferencial de barramento. 

CEdif (z) FTMFi GEdif (s)

fs

hv

ADC

Malha do Controle da Tensão Diferencial de Barramento

ILIdif

Edif

Edif* = 0 Edif

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Para o controlador foi utilizada uma estrutura do tipo PI 
composta por um polo na origem, um zero e mais um polo em alta 
frequência, representado pela eq. (55) 

    
Edif

Edif Edif

Edif

w Z
C w K

w w P


 


 . (55) 

Os parâmetros de controle obtidos para a planta em estudo foram 
um zero posicionado em 6 Hz, o polo posicionado em 1 kHz e frequência 
de cruzamento por zero de 12 Hz. O diagrama de bode para a malha de 
controle pode ser observado na Figura 46. Observa-se que o valor da fase 
sofre uma inversão de -180º para 180º, sendo esta uma representação 
cíclica equivalente à representação de 0º a 360º. 
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Figura 46 - Diagramas de bode do controlador de tensão diferencial de 
barramento, planta de tensão diferencial de barramento e planta 
mais controlador. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foram obtidos os parâmetros a partir do diagrama de bode, com 
frequência de cruzamento por zero de 12 Hz e margem de fase de 62,6º, 
conforme especificado. 

5.3.6 Controlador de Harmônicas 

A malha de controle de harmônicas é mostrada na Figura 47. 
Nesta malha a tensão no PCC é lida e as correntes harmônicas são 
estimadas dividindo-se pela impedância equivalente na frequência de 
interesse. Nesta técnica o conversor comporta-se como uma pequena 
impedância para as harmônicas selecionadas, fazendo a corrente 
harmônica circular pelo conversor. A atenuação depende do valor 
ajustado para Zh, que é definido de acordo com a capacidade do conversor, 
da intensidade de atenuação desejada e da estabilidade do sistema (HE; 
LI; MUNIR, 2012) (LI; HE, 2014). A escolha desta técnica possibilita a 
compensação sem a leitura efetiva da corrente, evitando o uso de 
medições ou comunicação remota das correntes de carga e da rede. 

Portanto, a equação que define o valor da corrente que é injetada 
na rede para compensação de harmônicos é mostrada na eq. (56): 
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   PCC
h D

v

V
I H s

R
    , (56) 

onde Hd(s) é a função de transferência de leitura das harmônicas de 
tensão, VPCC é a tensão no PCC e Rv é o parâmetro de ajuste do controle. 

O ajuste pode variar de zero a ∞, sendo que zero produz a maior 
compensação e ∞ não produz nenhuma regulação. Também podem ser 
usados controladores para se buscar a melhor regulação de harmônicas. 
A Figura 47 mostra a representação em diagrama de blocos da malha de 
controle de harmônicas de tensão. 

Figura 47 - Representação em diagrama de blocos da malha de controle das 
harmônicas de tensão no PCC. 

fs

ADC

Malha do Controle de Harmônicas

VPCC

FRF (z) FPB (z)hv

1

vR


HD (z) Ih

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Neste trabalho foram avaliadas as impedâncias em cada 
harmônica selecionada e foi definido um valor padrão que atendesse as 
condições de projeto, uma vez que é utilizada uma única malha para todas 
as harmônicas. A eq. (57) mostra o cálculo da impedância. 

 1

h h

h h h h h
h

Z R j L

V Z I I V
Z

 

 
      

 

 . (57) 

Para que seja obtido o valor da corrente correspondente ao valor 
da harmônica de tensão, é utilizado o parâmetro Rv = |Zh|. 

A Tabela 11 mostra os valores das impedâncias nas frequências 
de interesse múltiplas da fundamental, ou seja 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem e o 
parâmetro de ajuste selecionado para o controle. 
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Tabela 11 - Impedância equivalente para harmônicas da frequência fundamental 
e parâmetro de ajuste do controle. 

Ordem da 
Harmônica (n) |Zh| 1/|Zh| Rv 1/Rv 

3 1,170 0,855 

2,849 0,351 
5 1,694 0,590 

7 2,262 0,442 

9 2,849 0,351 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foi escolhido o maior valor de Rv, como apenas uma malha é 
utilizada para atuar em todas as componentes, isso faz com que a 
compensação não exceda o limite em nenhuma das frequências.  

Foram utilizados filtros para adequação do sinal de tensão. 
Primeiro o sinal é passado por um filtro rejeita-faixa (FRF), centrado em 
60 Hz com frequência de corte lateral (fb) de 10 Hz e ganho unitário, para 
remover a componente fundamental do sinal. Em seguida o sinal é 
passado por um filtro passa-baixa (FPB) de primeira ordem, com 
frequência de corte (fc) de 6 kHz e ganho unitário, para remover as 
componentes de maior frequência. As funções de transferências são 
mostradas nas eq. (58) e eq. (59). 

    
   

22

22

2

2 2

c

b c

s f
FRF s k

s f s f



 


 

 
 . (58) 

   2

2
c

c

f
FPB s k

s f




 


 . (59) 

Os filtros são implementados digitalmente utilizando frequência 
igual à de amostragem.  

A Figura 48 mostra o diagrama de bode para o controlador de 
harmônicas e o fator de regulação da malha. São destacados os ângulos 
de fase nas frequências de interesse. 
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Figura 48 - Diagramas de bode do controlador de harmônicas, planta de tensão 
no PCC e planta mais controlador. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A utilização de filtros para condicionar o sinal de tensão pode 
inserir distorções na fase do sinal. Se forem inseridos sinais com 
distorções de fase muito acentuadas pode-se levar o sistema a 
instabilidade.  

Na Tabela 12 são mostrados os ângulos dos sinais após 
condicionamento do sinal para a malha de controle de harmônicas. 

Tabela 12 - Ângulos da malha de controle de harmônicas da tensão em cada 
harmônica. 

Ordem da 
Harmônica (n) 

Atenuação Fase (Graus) 

3 

0,35 
(-9,119 dB) 

+1,86º 

5 -0,88º 

7 -2,61º 

9 -4,07º 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Neste caso a fase dos ângulos obtidos nas harmônicas após o 
condicionamento de interesse não foram suficientes para prejudicar o 
controle. 
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5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para o projeto dos 
controladores e os detalhes da implementação digital. As características 
do modulador digital e os efeitos da atualização existente são discutidos 
e inseridos nos modelos. O circuito de sincronismo é apresentado e seu 
controle projetado para seguir a referência senoidal conhecida. O 
controlador do amortecimento ativo é apresentado e sintonizado para que 
forneça a atenuação necessária, sendo possível projetar o controle de 
corrente sem a influência da ressonância. O processo de sintonia é 
complexo e exigiu algumas interações até o completo funcionamento da 
malha. Os controladores ressonantes utilizados no controlador de corrente 
são projetados para que se obtivesse o melhor desempenho. Nas outras 
malhas de controle são utilizados controladores do tipo PI, os quais 
mostraram-se adequados para desempenhar os requisitos solicitados. Para 
a eliminação ponderada de harmônicos foi utilizado um ganho 
proporcional que fosse adequado em todas as harmônicas, uma vez que 
somente um controlador foi especificado para toda a compensação. 
Existem outras técnicas mais eficientes na eliminação de harmônicos, 
porém essas técnicas demandam maior capacidade de processamento e 
maior complexidade no projeto. Todas os controladores são analisados no 
domínio da frequência por diagramas de bode, sendo avaliadas as 
frequências de cruzamento por zero e as margens de fase.  
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6 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

A validação das estratégias de compensação e das malhas de 
controle apresentadas nos capítulos anteriores foram efetuadas por meio 
de simulação numérica. As estruturas de potência e de controle são 
apresentadas e validadas, assim como são apresentadas cargas puramente 
resistivas, resistivas-indutivas e cargas não lineares, além de apresentar 
os resultados dinâmicos para degraus de cargas. Como buscou-se 
aproximar da aplicação prática também foram inseridas distorções 
presentes na rede elétrica, além de toda implementação digital semelhante 
ao DSC, com os atrasos de atualização e amostragem dos sinais. 

6.1 DEFINIÇÃO DAS CARGAS 

Foram definidas diferentes cargas para validar o sistema, pois 
com diferentes potências são avaliados diversos pontos de operação e 
diferentes condições de funcionamento de todo o sistema. A Figura 49 
mostra as diferentes cargas selecionadas para a simulação do sistema. 

Figura 49 - Cargas resistivas, indutivas e não lineares utilizadas na validação do 
sistema por simulação numérica. 

A

Carga 1

B
C

A
B

C

3x

A,B,C

Carga 2 Carga 3

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foram utilizadas cargas trifásicas conectas em estrela com ponto 
neutro aterrado, fazendo com que o sistema se comporte como três 
circuitos monofásicos. Foram utilizadas cargas equilibradas e 
desequilibradas, além das cargas não lineares também equilibradas e 
desequilibradas, retificadores monofásicos com filtro capacitivo e com 
impedância de entrada. 
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6.2 CIRCUITO DE SIMULAÇÃO 

O sistema simulado é mostrado na Figura 50, Figura 51 e Figura 
52 sendo composto pela rede elétrica e impedância total da linha, cargas 
lineares e não lineares, circuito de potência com barramento cc, 
interruptores e o filtro de saída. Também compõe a simulação o circuito 
modulador PWM, bloco de programação em C que simula o 
funcionamento do DSC e os sensores de tensão e corrente. O software 
PSIM foi utilizado para simulação do conversor e das malhas de controle. 

Figura 50 - Circuito de simulação numérica do sistema composto pela rede 
elétrica e circuito de potência. 

LgRg

PCCa

PCCb

PCCc

LoadA

LoadB

LoadC

PCCa

PCCb

PCCc

1

1

1

P

N

CfC

ref_cc

CfA

CfB

0

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 51 - Circuito de simulação numérica do sistema composto pelo bloco de 
controle em C, que representa o DSC e modulador PWM. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 52 - Circuito de simulação numérica do sistema composto pelas cargas 
lineares e não lineares. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

6.3 CARGA LINEAR EQUILIBRADA 

As cargas lineares foram divididas em duas cargas. A primeira 
denominada carga leve utiliza apenas energia reativa para compensação e 
a segunda denominada carga pesada utiliza energia ativa e reativa. 

6.3.1 Carga Leve  

Na Figura 53 observam-se as formas de onda das tensões e o 
valor eficaz das tensões no PCC sem a compensação. O valor eficaz da 
tensão encontra-se abaixo do limite estabelecido de 0,913 pu, sendo igual 
a 116 V, o limite para o valor adequado da tensão de fornecimento. 
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Figura 53 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC sem 
compensação para carga leve. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Na Figura 54 observam-se as formas de onda das tensões e o 
valor eficaz das tensões no PCC com a compensação. O valor eficaz da 
tensão foi regulado para o valor estipulado como referência. Na Figura 55 
são apresentadas as formas de onda da corrente que o conversor injeta na 
rede e os valores das tensões individuais e da tensão total de barramento, 
sendo regulado em 500 V. 
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Figura 54 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC com 
compensação para carga leve. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

As referências de corrente em quadratura e fase podem ser 
observadas na Figura 56, além dos valores eficazes de tensão no PCC 
durante o início da compensação representado pelo instante “A”.  

A utilização de energia ativa não foi necessária, pois foi possível 
regular a tensão no valor estabelecido utilizando energia reativa. Portanto 
o valor para referência de corrente em fase manteve-se em zero, conforme 
a estratégia de controle projetada. 

Os resultados para carga leve estão resumidos na Tabela 13, onde 
são apresentados os resultados sem compensação e com compensação. 
São apresentados os valores eficazes de tensão e corrente, onde pode-se 
observar que houve elevação do valor eficaz da tensão nas três fases. Não 
houve mudanças na THD de tensão pois não existem distorções presentes. 
Os valores de THD foram calculados levando em conta até a 51ª 
harmônica. 
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Figura 55 - Formas de onda das correntes injetadas pelo conversor e tensões 
individuais e tensão total de barramento para carga leve. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 56 - Referências das correntes em quadratura e em fase e valor eficaz da 
tensão no PCC durante o início da compensação para carga leve. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Tabela 13 - Parâmetros de tensão e corrente do sistema com carga leve. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 113,3 V 116,2 V 
B 113,3 V 116,2 V 
C 113,3 V 116,2 V 

THDv 
A 0,51 % 0,43 % 
B 0,64 % 0,45 % 
C 0,57 % 0,40 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A - 10,9 A 
B - 10,9 A 
C - 10,9 A 

THDi 
A - 1,38 % 
B - 1,31 % 
C - 1,37 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 

6.3.2 Carga Pesada  

A Figura 57 apresenta as formas de onda das tensões e os seus 
respectivos valores eficazes no PCC sem a compensação na condição de 
carga pesada. O valor eficaz da tensão encontra-se abaixo do limite 
estabelecido. 

Na Figura 58 observam-se as formas de onda das tensões e o 
valor eficaz das tensões no PCC com a compensação. O valor eficaz da 
tensão foi regulado para a referência de 116 V. Na Figura 59 são 
apresentadas as formas de onda da corrente que o conversor injeta na rede 
e os valores das tensões individuais e total de barramento, regulado em 
500 V. 

As referências de corrente em quadratura e corrente em fase 
podem ser observadas na Figura 60, além dos valores eficazes de tensão 
no PCC durante o início da compensação representado no instante “A”. 
Neste caso ocorre a utilização de energia ativa para a compensação, pois, 
como a referência de corrente em quadratura atinge o máximo e a tensão 
eficaz no PCC ainda não está regulada no valor estipulado, o controle 
habilita, no instante “B”, a malha para referência de corrente em fase e 
reduz a referência de corrente em quadratura para não ultrapassar a 
potência máxima do conversor. 

Os resultados para carga pesada estão resumidos na Tabela 14, 
onde observam-se os resultados sem compensação e com compensação. 
Nota-se a elevação do valor eficaz nas três fases e a utilização de um 
maior valor de corrente que no caso de carga leve. 
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Figura 57 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC sem 
compensação para carga pesada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 58 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC com 
compensação para carga pesada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 59 - Formas de onda das correntes injetadas pelo conversor e tensões 
individuais e tensão total de barramento para carga pesada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 60 - Referências das correntes em quadratura e em fase e valor eficaz da 
tensão no PCC durante o início da compensação para carga pesada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Tabela 14 - Parâmetros de tensão e corrente do sistema com carga pesada. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 109,5 V 116,2 V 
B 109,5 V 116,2 V 
C 109,5 V 116,2 V 

THDv 
A 0,18 % 0,15 % 
B 0,30 % 0,14 % 
C 0,23 % 0,11 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A - 26,1 A 
B - 26,1 A 
C - 26,1 A 

THDi 
A - 0,18 % 
B - 0,19 % 
C - 0,17 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 

6.4 CARGA LINEAR DESEQUILIBRADA 

Para demonstrar o funcionamento independente das malhas de 
controle por fase, foram selecionadas diferentes cargas por fase. Podem 
ser observadas na Figura 61 as formas de onda das tensões e o valor eficaz 
das tensões no PCC sem a compensação. O valor eficaz de cada tensão 
encontra-se abaixo do limite estabelecido, possuindo valores distintos em 
cada fase. 

Na Figura 62 observam-se as formas de onda das tensões e o 
valor eficaz das tensões no PCC com a compensação, sendo que os 
diferentes valores eficazes das tensões foram regulados para o único valor 
estipulado como referência.  

Na Figura 63 são apresentadas as formas de onda da corrente que 
o conversor injeta na rede e os valores das tensões individuais e da tensão 
total de barramento, sendo regulada em 500 V. As correntes possuem 
valores distintos entre as fases, contendo parcelas em quadratura e em 
fase. As ondulações no barramento são provenientes da carga 
desequilibrada entre as fases do conversor. 
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Figura 61 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC sem 
compensação para carga desequilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

As referências de corrente em quadratura e fase para as cargas 
desequilibradas podem ser observadas na Figura 64, além dos valores 
eficazes de tensão no PCC durante o início da compensação. O instante 
“A” marca o início da compensação das três fases, sendo que no instante 
“B” a fase A solicita a energia ativa, enquanto as fases B e C permanecem 
utilizando somente energia reativa. Pode-se observar a evidente redução 
da referência em quadratura da fase A, mantendo a potência aparente 
dentro do limite do conversor. Como são necessários diferentes valores 
de corrente para compensação em cada fase, cada referência de corrente 
atinge um valor. 

Os resultados para carga linear desequilibrada estão resumidos 
na Tabela 15, onde observam-se os resultados sem compensação e com 
compensação. As tensões eficazes que possuíam valores distintos antes 
da compensação foram reguladas para o mesmo valor de referência. As 
correntes utilizadas possuem também possuem valores distintos.  
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Figura 62 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC com 
compensação para carga desequilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 63 - Formas de onda das correntes injetadas pelo conversor e tensões 
individuais e tensão total de barramento para carga desequilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 64 - Referências das correntes em quadratura e em fase e valor eficaz da 
tensão no PCC durante o início da compensação para carga 
desequilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Tabela 15 - Parâmetros de tensão e corrente do sistema com carga desequilibrada. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 104,7 V 116,2 V 
B 112,8 V 116,2 V 
C 109,5 V 116,2 V 

THDv 
A 0,14 % 0,13 % 
B 0,67 % 0,45 % 
C 0,21 % 0,12 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A - 26,1 A 
B - 13,9 A 
C - 25,7 A 

THDi 
A - 0,27 % 
B - 1,26 % 
C - 0,27 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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6.5 REDE DISTORCIDA 

A distorção harmônica pode ser encontrada na rede de energia 
elétrica de distribuição, portanto a tensão que é disponibilizada já possui 
distorção mesmo sem cargas locais. Assim, foram feitas inserções de 
harmônicas de 3ª, 5ª 7ª e 9ª ordem para simular o comportamento da rede 
distorcida nesse caso.  

Podem ser observadas, na Figura 65, as formas de onda das 
tensões e o valor eficaz das tensões no PCC sem a compensação. O valor 
eficaz de cada tensão encontra-se abaixo do limite estabelecido, 
possuindo valores distintos em cada fase e conteúdo harmônico mesmo 
sem a presença de cargas não lineares locais. 

Na Figura 66 observam-se as formas de onda das tensões e o 
valor eficaz das tensões no PCC com a compensação. Na Figura 67 são 
apresentadas as formas de onda da corrente que o conversor injeta na rede 
e os valores das tensões individuais e da tensão total de barramento. 

A análise do conteúdo harmônico é mostrada na Figura 68, antes 
da compensação e após a compensação com valores dos componentes 
harmônicos reduzidos. Como o controle de harmônicos de tensão é uma 
função secundária, o controle efetua a atenuação e não elimina-os 
completamente, como pode ser visto na 3ª, 5ª, 7ª e 9ª harmônicas. 

As referências de corrente em quadratura e em fase para a rede 
distorcida podem ser observadas na Figura 69, além dos valores eficazes 
de tensão no PCC durante o início da compensação. Os instantes “A” e 
“B” ocorrem da mesma forma no caso anterior, pois também foram 
utilizadas cargas desequilibradas na simulação com a rede distorcida. 

Os resultados para rede distorcida com carga linear 
desequilibrada estão resumidos na Tabela 16, onde observam-se os 
resultados sem compensação e com compensação. Os valores de tensão 
eficaz de cada fase foram regulados para o valor estipulado, assim como 
a atenuação das harmônicas de tensão, reduzindo a THD em torno de 1% 
em cada fase. 
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Figura 65 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC sem 
compensação para carga linear desequilibrada com rede distorcida. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 66 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC com 
compensação para carga linear desequilibrada com rede distorcida. 

  

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 67 - Formas de onda das correntes injetadas pelo conversor e tensões 
individuais e tensão total de barramento para rede distorcida. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 68 - Conteúdo harmônico das tensões no PCC com rede distorcida e com 
carga linear desequilibrada sem compensação e com compensação. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 69 - Referências das correntes em quadratura e em fase e valor eficaz da 
tensão no PCC durante o início da compensação para rede distorcida 
e com carga linear desequilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Tabela 16 - Parâmetros de tensão e corrente do sistema com distorção da rede e 
com carga linear desequilibrada. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 104,7 V 116,2 V 
B 112,8 V 116,2 V 
C 109,5 V 116,2 V 

THDv 
A 2,45 % 1,50 % 
B 2,97 % 2,01 % 
C 2,55 % 1,60 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A - 26,1 A 
B - 13,9 A 
C - 25,7 A 

THDi 
A - 2,64 % 
B - 6,66 % 
C - 2,91 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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6.6 CARGA NÃO LINEAR  

As cargas não lineares locais também podem contribuir para a 
distorção das formas de onda da tensão. Portanto, foram adicionados 
retificadores monofásicos ponte-completa para cada fase em conjunto 
com cargas lineares para que a distorção harmônica fosse ressaltada na 
rede. 

Podem ser observadas, na Figura 70, as formas de onda das 
tensões distorcidas quando submetidas a cargas não lineares e o valor 
eficaz das tensões no PCC sem a compensação. O valor eficaz de cada 
tensão encontra-se abaixo do limite estabelecido, além de possuir 
distorção harmônica na tensão no PCC. 

Na Figura 71 observa-se as formas de onda das tensões e o valor 
eficaz com a regulação e a atenuação de harmônicos. Na Figura 72 são 
apresentadas as formas de onda da corrente que o conversor injeta na rede 
e os valores das tensões individuais e da tensão total de barramento. 

As referências de corrente em quadratura e fase para as cargas 
lineares equilibradas e não lineares podem ser observadas na Figura 73, 
além dos valores eficazes de tensão no PCC durante o início da 
compensação. 

Figura 70 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC sem 
compensação para carga não linear e carga equilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 71 - Formas de onda e valores eficazes das tensões no PCC com 
compensação para carga não linear e carga equilibrada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 72 - Formas de onda das correntes injetadas pelo conversor e tensões 
individuais e tensão total de barramento para carga não linear. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 73 - Referências das correntes em quadratura e em fase e valor eficaz da 
tensão no PCC durante o a compensação para carga não linear. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

A análise do conteúdo harmônico é mostrada na Figura 74, antes 
e após a atenuação de harmônicos. Como já dito anteriormente o controle 
de harmônicos é uma função secundária, efetuando somente a atenuação 
e não eliminando completamente os harmônicos de tensão. Pode-se notar 
uma diminuição das amplitudes das harmônicas de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem. 

Os resultados para cargas não lineares e lineares equilibradas 
estão resumidos na Tabela 17, onde observa-se os resultados sem 
compensação e com compensação. Os valores eficazes de tensão no PCC 
são regulados e ocorre uma atenuação da THD em torno de 1 % para carga 
não linear. 
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Figura 74 - Conteúdo harmônico das tensões no PCC sem e com compensação 
para carga não linear. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 
 
 

Tabela 17 - Parâmetros de tensão e corrente do sistema com carga não linear 
equilibrada. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 107,6 V 116,2 V 
B 107,6 V 116,2 V 
C 107,6 V 116,2 V 

THDv 
A 4,29 % 3,43 % 
B 4,30 % 3,44 % 
C 4,30 % 3,44 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A - 26,1 A 
B - 13,9 A 
C - 25,7 A 

THDi 
A - 0,27 % 
B - 1,26 % 
C - 0,27 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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6.7 DINÂMICA DE CARGA 

Para se avaliar o comportamento da estratégia de compensação 
com energia ativa e reativa foram executados degraus de cargas, para que 
fossem observadas as trocas de referências e malhas das referências em 
quadratura e em fase. 

Foram definidas duas condições de teste que compreendem uma 
troca de carga leva para pesada. Antes do primeiro degrau, somente 
energia reativa é utilizada para a compensação e após o degrau ocorre a 
utilização de energia ativa. E no segundo degrau, de carga pesada para 
carga leve, onde a energia ativa não é necessária para a compensação após 
o degrau. Essas condições mostram as regras definidas para as trocas de 
malhas estabelecidas nos capítulos anteriores. 

6.7.1 Carga Leve para Carga Pesada 

As referências de corrente em quadratura e fase para o degrau 
carga leve para carga pesada pode ser observado na Figura 75, além dos 
valores eficazes de tensão no PCC e tensão de barramento total durante o 
processo de compensação. 

Na carga leve as referências em fase estão zeradas, utilizando 
somente a referência em quadratura, portanto energia reativa. Quando 
ocorre o degrau de carga, no instante “A”, o valor eficaz da tensão cai 
abaixo do limite, elevando as referências de corrente em quadratura. 
Quando o sistema atinge o limite de compensação reativo então a 
referência em fase aumenta, no instante “B”, e a em quadratura reduz para 
não exceder a potência aparente do conversor. As tensões de barramento 
sofrem pequenas ondulações durante as trocas de malhas, porém se 
mantêm reguladas. 
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Figura 75 - Referências das correntes em quadratura e em fase, o valor eficaz da 
tensão no PCC e a tensão total de barramento durante o degrau de 
carga leve para pesada. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

6.7.2 Carga Pesada para Carga Leve 

Durante o degrau de carga pesada para leve, podem ser 
observadas as referências de corrente em quadratura e fase na Figura 76, 
além dos valores eficazes de tensão no PCC e tensão de barramento total 
durante o início da compensação. 
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Figura 76 - Referências das correntes em quadratura e em fase, o valor eficaz da 
tensão no PCC e a tensão total de barramento durante o degrau de 
carga pesada para leve. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Diferente do caso anterior, a carga necessita de energia ativa para 
compensação do valor eficaz da tensão no PCC, portanto quando ocorre 
um degrau para carga leve, instante “A”, deve-se reduzir a referência em 
fase até que esteja em um valor nulo para que ocorra a troca das malhas 
de referência, no instante “B”. Assim, respeitando as condições estipulas 
na estratégia de compensação ocorre a troca de malhas e o valor de 
referência em quadratura decresce até estabilizar seu valor de acordo com 
a referência de tensão eficaz no PCC. As tensões de barramento sofrem 
pequenas ondulações durante as trocas de malhas, porém também se 
mantêm reguladas. 
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Independentemente das cargas ou dos degraus aplicados, a 

estratégia de compensação garante a utilização mínima da energia ativa. 
Mantendo sua utilização somente quando o controle identifica que se faz 
necessário seu uso para a elevação do valor eficaz de tensão no PCC. 

6.8 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

São apresentadas neste capítulo as simulações numéricas do 
conversor. São selecionadas e apresentadas as cargas para se observar a 
queda de tensão no PCC devido as impedâncias das linhas e o 
funcionamento do conversor compensando o valor eficaz da tensão no 
PCC e a atenuação das harmônicas de tensão.  

As cargas lineares equilibradas apresentaram boa resposta na 
regulação do valor eficaz de tensão, permanecendo com baixa distorção 
harmônica, como esperado. O mesmo acontece com as cargas lineares 
desequilibradas, ainda que com valores distintos de corrente em cada fase. 
As trocas de malhas e de referências não trouxeram problemas de 
estabilidade para o sistema de controle. 

Para rede distorcida e para cargas não lineares, além da regulação 
do valor eficaz, as tensões no PCC tiveram seus valores de THD reduzidos 
em torno de 1% e harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem atenuadas. Como o 
controle foi projetado para que não houvesse a eliminação das 
harmônicas, apenas atenuação, esse resultado era esperado. 

Ambos os degraus de carga mostraram que a estratégia de 
compensação e as malhas de controle de energia ativa e reativa obtiveram 
um desempenho adequado. O seu funcionamento seguiu as condições 
estipuladas na etapa de projeto, não havendo trocas indesejadas entre 
malhas, nem instabilidade proveniente dos sistemas de controle.  

Por fim, foram comprovadas as metodologias utilizadas na 
modelagem e controle do projeto do conversor. 
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7 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A construção e implementação do conversor proposto é uma 
etapa que visa a validação e comprovação das estratégias e malhas de 
controle. Nesta seção é apresentado o circuito de potência experimental, 
com fotos da montagem do protótipo, além da apresentação do DSC 
utilizado e suas características. Apresenta-se também o fluxograma de 
funcionamento do programa implementado digitalmente. E por fim são 
apresentados os resultados experimentais obtidos com o protótipo 
implementado em laboratório. 

7.1 CIRCUITO EXPERIMENTAL 

O circuito de potência experimental implementado no laboratório 
é apresentado na Figura 77. O sistema construído é trifásico a quatro fios 
composto pelo barramento com ponto central, interruptores de potência, 
filtro LCL de saída, PCC, cargas lineares e não lineares, impedância da 
rede levando em conta a impedância do autotransformador trifásico.  

Como a rede de distribuição de baixa tensão do laboratório é de 
220 V de fase, utilizou-se um autotransformador ajustável, para adequar 
o nível de tensão de operação do protótipo. A utilização deste 
equipamento não prejudica as análises nem a operação do conversor. 

Para reproduzir o comportamento de uma fonte de energia 
conectada ao barramento foi utilizado um estágio retificador, composto 
por um segundo autotransformador trifásico conectado a um 
transformador trifásico isolador com uma entrada em estrela e duas 
saídas, em delta e estrela, seguidos de dois retificadores trifásicos em 
ponte completa para cada saída do transformador. Portanto, neste arranjo 
o barramento permanece balanceado e fixado no valor total de referência 
de 500 V. Devido a esta modificação do circuito foram removidas as 
malhas de controle de tensão total e diferencial, uma vez que as tensões 
já estão fixadas no valor de operação. Esta alteração não traz prejuízos as 
análises efetuadas nos capítulos anteriores, nem prejudica as malhas de 
controle e gerenciamento do conversor. 

Na Figura 78 é apresentada uma foto da montagem experimental 
do protótipo em laboratório, composto pelo disjuntor e pela contatora de 
entrada, PCC, sensores de corrente e tensão, fontes auxiliares, interface 
IHM, kit DSC, condicionamento de sinais 1 e 2, acionamento, drivers, 
capacitores de barramento, interruptores de potência, retificadores, 
indutores e capacitores de filtro e ventilação. 
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Figura 77 - Montagem experimental do protótipo conectado as cargas, a rede 
elétrica com impedância de rede e autotransformador. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 78 - Foto do protótipo implementado. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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A utilização do autotransformador adiciona uma impedância ao 

sistema e deve-se levar em conta para compor a impedância total da linha. 
Apesar dos valores elevados das impedâncias experimentais comparados 
as impedâncias de simulação, não houve prejuízo para a análise uma vez 
que a relação entre as parcelas resistivas e indutivas mantiveram-se 
próximas. 

A Tabela 18 traz resumo do comparativo entre as impedâncias de 
simulação e experimentais. 

Tabela 18 - Parâmetros de impedância de linha para a simulação e experimental. 

Parâmetros Parcela Simulação Experimental 

Impedância da 
Linha 

R 774,6 mΩ 3,00 Ω 
L 858,9 μH 1,00 mH 

Impedância do 
autotransformador 

R 
- 

103,56 mΩ 
L 2,20 mH 

Impedância Total 
R 774,6 mΩ 3,10 Ω 
L 858,9 μH 3,20 mH 

Relação  R / X 2,392 2,573 

Módulo |Z| 0,840 3,330 

Fonte: Produção do próprio autor. 

O efeito causado por uma impedância com módulo maior é a 
parcela de tensão que fica sobre a impedância da linha, resulta em um pior 
caso do que os casos simulados. 

7.2 CONTROLADOR DIGITAL DE SINAIS 

O controlador digital de sinais (DSC) utilizado para implementar 
as malhas de controle digital, as estratégias de compensação, as proteções, 
aquisições, os sinais de comando e comunicação com a interface foi o 
modelo TMS320F28335 da fabricante Texas Instruments. 

As principais características do DSC utilizado estão listadas 
abaixo: 

 Até 150 MHz (Tempo de ciclo: 6,67 ns). 
 CPU de alta performance de 32 bits: 

 IEEE-754 Single Precision Floating-Point Unit (FPU) 
 Arquitetura Harvard. 
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 Memória interna (On-Chip):  

 Flash: 256K x 16.  
 SARAM: 34K x 16. 

 Conversor Analógico-Digital (ADC): 
 16 Canais de 12 Bits. 
 Taxa de conversão de até 80 ns. 
 2 x 8: Canais de entrada multiplexadas. 
 Conversões Individuais ou Simultâneas. 

 Periféricos de controle avançados: 
 Até 18 saídas PWM. 

 Três contadores (CPU Timers) de 32 bits. 
 Até 88 portas multiplexadas, individualmente programáveis para 

entrada ou saída de dados. (GPIO). 
 

Na Figura 79 pode-se observar a imagem da daughter board 
modelo TMDSCNCD28335 utilizada do kit de desenvolvimento modelo 
TMDSDOCK28335. 

Figura 79 - Imagem da daughter board do DSC utilizado. 

  

Fonte: Texas Instruments. 

Toda programação foi desenvolvida no software fornecido pelo 
fabricante, Code Composer Studio (CSS) V6.1.0, em linguagem de 
programação C, dita de alto nível. A utilização do software permite a 
análise do programa em tempo real com a possibilidade de se utilizar 
breakpoints, visualizar variáveis, vetores e gráficos. 
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Figura 80 - Fluxograma da lógica de funcionamento implementada no DSC. 
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Fonte: Produção do próprio autor. 

O fluxograma de funcionamento da lógica implementada no DSC 
é mostrado na Figura 80. Após a inicialização do sistema, das variáveis e 
dos registradores, o sistema permanece em loop infinito aguardando as 
interrupções de PWM. Dentro das interrupções são feitas as aquisições 
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dos valores de tensão e corrente, em seguida são executadas as proteções, 
o sincronismo, o cálculo da tensão e corrente eficaz. São executadas as 
malhas de controle e por fim são atualizadas as ações de controle 
retornando ao loop infinito. 

7.3 RESULTADOS OBTIDOS 

Para mostrar o funcionamento do protótipo e a operação do 
sistema são apresentadas algumas condições em que o conversor pode 
estar operando. Resultados onde somente energia reativa é utilizada e 
onde energia ativa e reativa são utilizadas, além de compensar cargas 
desequilibradas, não lineares e degraus de carga de leve para pesada e o 
inverso também. Como o conversor foi testado conectado à rede elétrica, 
pode-se observar que as tensões no PCC possuem um leve desequilíbrio 
entre fases e um pequeno conteúdo harmônico. 

Para as medições dos valores das tensões e correntes são 
utilizados os osciloscópios modelos TDS2024C, TDS2014B, TBS1042B, 
da fabricante Tektronix. Para as medições de potência ativa, reativa e 
aparente foram utilizados os analisadores de energia modelo PA4000, 
também da fabricante Tektronix, mostrado na Figura 81. Os dados das 
tensões, correntes e potências são coletados e armazenados para análise. 
Em seguida são obtidos os gráficos a partir desses dados no software 
MATLAB. 

Figura 81 - Imagem do analisador de energia modelo PA4000. 

 

Fonte: Tektronix. 

O analisador de energia disponibiliza os dados coletados com 
uma taxa de atualização máxima de 0,5 s, apesar da capacidade de ler 
sinais de tensão e corrente de até 50 kHz. Por esse motivo as dinâmicas 
rápidas das potências não serão observadas nos resultados experimentais, 
somente seus valores em regime. 
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7.3.1 Carga Linear Equilibrada  

As cargas lineares equilibradas foram divididas em duas etapas, 
a primeira etapa onde somente energia reativa é utilizada para 
compensação e a segunda etapa onde energia ativa e reativa são utilizadas. 
A restrição é feita no software, não permitindo que o conversor utilize as 
referências em fase. Esses ensaios têm o intuito de apresentar, que sem a 
utilização de energia ativa a tensão eficaz no PCC não atinge o valor de 
referência. Em seguida, a restrição é removida do software de controle, 
para mostrar o resultado da injeção de potência ativa para regulação de 
tensão. 

7.3.1.1 Com Restrição de Energia Ativa 

Na Figura 82 são apresentadas as formas de onda de tensão no 
PCC sem compensação e na Figura 83 são apresentadas as formas de onda 
no PCC com compensação, para carga linear equilibrada, com restrição 
de energia ativa. É possível observar um pequeno conteúdo harmônico 
presente na rede mesmo sem a conexão do conversor. 

Na Figura 84 são apresentadas as formas de onda das correntes 
injetadas pelo conversor para carga linear equilibrada. A análise do 
conteúdo harmônico das tensões é mostrada na Figura 85, antes da 
compensação e após a compensação com valores dos principais 
componentes harmônicos reduzidos.  
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Figura 82 - Formas de onda experimentais da tensão no PCC sem compensação 
para carga linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 83 - Formas de onda experimentais da tensão no PCC com compensação 
para carga linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 84 - Formas de onda experimentais das correntes injetadas pelo conversor 
para carga linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

É possível observar o conteúdo harmônico das correntes do 
conversor na Figura 86, tais componentes são provenientes da malha de 
controle para atenuação dos harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordens. 

Na Figura 87 são apresentados os gráficos de potência ativa, 
reativa e aparente do conversor. A compensação inicia-se a partir do 
instante “1” onde ocorre a elevação da potência reativa. Neste caso a 
potência ativa permanece nula, pois restringiu-se a utilização de energia 
ativa e o valor de tensão eficaz não atinge a referência estipulada de 
1,00 pu (127,0 V). No instante “2” o conversor é desligado. 

Um resumo dos parâmetros experimentais de tensão e corrente 
são mostrados na Tabela 19 para o funcionamento do conversor com 
carga linear equilibrada com restrição de energia ativa. Os valores de 
THD das tensões no PCC foram levemente reduzidos para carga linear 
equilibrada com restrição de energia ativa 
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Figura 85 - Conteúdo harmônico experimental das tensões no PCC sem e com 
compensação para carga linear equilibrada com restrição de energia 
ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 86 - Conteúdo harmônico experimental das correntes injetadas pelo 
conversor para carga linear com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 87 - Gráficos experimentais das potências ativa, reativa e aparente para 
carga linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Tabela 19 - Parâmetros experimentais de tensão e corrente do sistema com carga 
linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 106,5 V 112,7 V 
B 106,3 V 113,3 V 
C 105,6 V 112,7 V 

THDv 
A 2,23 % 1,62 % 
B 2,32 % 1,92 % 
C 2,10 % 2,09 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A 
- 

10,3 A 
B 10,5 A 
C 10,8 A 

THDi 
A 

- 
5,61 % 

B 6,56 % 
C 7,19 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

7.3.1.2 Sem Restrição de Energia Ativa 

Agora são apresentados os resultados sem a restrição de energia 
ativa. Na Figura 88 são apresentadas as formas de onda de tensão no PCC 
sem compensação e na Figura 89 são apresentadas as formas de onda no 
PCC com compensação para carga linear equilibrada. 

Na Figura 90 são apresentadas as formas de onda das correntes 
injetadas pelo conversor para carga linear equilibrada. 

O conteúdo harmônico das tensões no PCC antes e depois da 
compensação é mostrado na Figura 91. Pode-se observar que a maioria 
das harmônicas sofre uma atenuação devido à malha de controle. Na 
Figura 92 é mostrado o conteúdo harmônico da corrente do conversor. 

Na Figura 93 são apresentados os gráficos de potência ativa, 
reativa e aparente do conversor. A compensação também inicia-se a partir 
do instante “1” porém neste caso ocorre a utilização da potência ativa e 
reativa, em torno de 581 W e 1183 Var, respectivamente, resultando em 
1318 VA de potência aparente. Assim, o valor de tensão eficaz atinge a 
referência estipulada de 1,00 pu (127,0 V) e no instante “2” o conversor 
é desligado. 

Um resumo dos parâmetros experimentais de tensão e corrente 
são mostrados na Tabela 20 para o funcionamento do conversor com 
carga linear equilibrada sem restrição de energia ativa. 
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Figura 88 - Formas de onda experimentais da tensão no PCC sem compensação 
para carga linear equilibrada sem restrição de energia ativa 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 89 - Formas de onda experimentais da tensão no PCC com compensação 
para carga linear equilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 



147 
 

Figura 90 - Formas de onda experimentais das correntes injetadas pelo conversor 
para carga linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 91 - Conteúdo harmônico experimental das tensões no PCC sem e com 
compensação para carga equilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 92 - Conteúdo harmônico experimental das correntes injetadas pelo 
conversor para carga linear sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 93 - Gráficos experimentais das potências ativa, reativa e aparente para 
carga linear equilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Tabela 20 - Parâmetros experimentais de tensão e corrente do sistema com carga 
linear equilibrada sem restrição de energia ativa. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 106,0 V 126,8 V 
B 105,9 V 126,8 V 
C 106,0 V 128,1 V 

THDv 
A 2,00 % 1,38 % 
B 2,23 % 1,64 % 
C 2,13 % 1,51 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A 
- 

10,2 A 
B 10,4 A 
C 10,7 A 

THDi 
A 

- 
5,18 % 

B 6,52 % 
C 7,21 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Os valores de THD da tensão no PCC reduziram em média de 
0,5 % para o conversor operando com carga linear equilibrada sem 
restrição de energia ativa 

7.3.2 Carga Linear Desequilibrada Sem Restrição de Energia Ativa 

Os ensaios para carga desequilibrada foram executados sem a 
restrição de energia ativa. Na Figura 94 são apresentadas as formas de 
onda de tensão no PCC sem compensação e na Figura 95 são apresentadas 
as formas de onda no PCC com compensação para carga desequilibrada. 

Na Figura 96 são apresentadas as formas de onda das correntes 
injetadas pelo conversor para carga linear equilibrada. 

O conteúdo harmônico das tensões no PCC antes e depois da 
compensação é mostrado na Figura 97, pode-se observar que quase todas 
as harmônicas sofrem atenuação. Na Figura 98 é mostrado o conteúdo 
harmônico da corrente do conversor. 

São apresentados na Figura 99 os gráficos de potência ativa, 
reativa e aparente do conversor. A compensação também inicia-se a partir 
do instante “1” e neste caso também ocorre a utilização da potência ativa 
e reativa, porém com diferentes valores para cada fase. Assim, 
independentemente da fase o valor de tensão eficaz atinge a referência 
estipulada de 1,00 pu (127,0 V) e no instante “2” o conversor é desligado. 
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Figura 94 - Formas de onda experimentais das tensões no PCC sem compensação 
para carga linear desequilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 95 - Formas de onda experimentais das tensões no PCC com compensação 
para carga linear desequilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 96 - Formas de onda experimentais das correntes injetadas pelo conversor 
para carga linear desequilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 97 - Conteúdo harmônico experimental das tensões no PCC sem e com 
compensação para carga desequilibrada sem restrição de energia 
ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 98 - Conteúdo harmônico experimental das correntes injetadas pelo 
conversor para carga desequilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 99 - Gráficos experimentais das potências ativa, reativa e aparente para 
carga linear desequilibrada sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Um resumo dos parâmetros experimentais de tensão e corrente 

são mostrados na Tabela 21 para o funcionamento do conversor com 
carga desequilibrada sem restrição de energia ativa. 

Tabela 21 - Parâmetros experimentais de tensão e corrente do sistema com carga 
linear desequilibrada sem restrição de energia ativa. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 117,7 V 126,6 V 
B 106,5 V 126,7 V 
C 112,2 V 127,0 V 

THDv 
A 2,57 % 1,70 % 
B 2,75 % 1,73 % 
C 2,56 % 1,86 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A 
- 

9,9 A 
B 10,1 A 
C 10,3 A 

THDi 
A 

- 
7,11 % 

B 6,57 % 
C 7,77 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 

7.3.3 Carga Não Linear Sem Restrição de Energia Ativa 

Os ensaios para carga não linear equilibrada também foram 
executados sem a restrição de energia ativa. Na Figura 100 são 
apresentadas as formas de onda de tensão no PCC sem compensação e na 
Figura 101 são apresentadas as formas de onda no PCC com 
compensação. 

Na Figura 102 são apresentadas as formas de onda das correntes 
injetadas pelo conversor para carga não linear equilibrada e o seu 
conteúdo harmônico é mostrado na Figura 103. 

O conteúdo harmônico das tensões no PCC antes e depois da 
compensação são mostradas na Figura 104, pode-se observar quase todas 
as harmônicas sofrem uma boa atenuação, deixando a forma de onda da 
tensão menos distorcida. 

Um resumo dos parâmetros experimentais de tensão e corrente 
são mostrados na Tabela 22 para o funcionamento do conversor com 
carga não linear equilibrada sem restrição de energia ativa. Pode-se 
observar uma redução na THD da tensão de 2,0 % em média, para o caso 
das cargas não lineares. 
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Figura 100 - Formas de onda experimentais das tensões no PCC sem 
compensação para carga não linear equilibrada sem restrição de 
energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 101 - Formas de onda experimentais das tensões no PCC com 
compensação para carga não linear equilibrada sem restrição de 
energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Figura 102 - Formas de onda das correntes injetadas pelo conversor para carga 
não linear equilibrada com restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 



156 
 

 

Figura 103 - Conteúdo harmônico experimental das correntes injetadas pelo 
conversor para carga linear sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 
 
 

Figura 104 - Conteúdo harmônico experimental das tensões no PCC sem e com 
compensação para carga não linear sem restrição de energia ativa. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Tabela 22 - Parâmetros experimentais de tensão e corrente do sistema com carga 
não linear equilibrada sem restrição de energia ativa. 

Parâmetros Fase 
Sem 

Compensação 
Com 

Compensação 

Valor Eficaz da 
Tensão no PCC 

A 114,5 V 126,5 V 
B 114,5 V 126,8 V 
C 115,9 V 126,7 V 

THDv 
A 5,27 % 3,04 % 
B 5,50 % 3,04 % 
C 5,34 % 3,19 % 

Valor Eficaz da 
Corrente do 
Conversor 

A 
- 

10,0 A 
B 10,1 A 
C 10,5 A 

THDi 
A 

- 
12,44 % 

B 13,04 % 
C 14,45 % 

Fonte: Produção do próprio autor. 

7.3.4 Tensões de Barramento 

As tensões de barramento são reguladas pelo autotransformador 
variável, que ajusta o valor da tensão de entrada, conectado a um 
transformador de três enrolamentos e por um conjunto de retificadores. 
Durante todos os ensaios realizados o barramento foi regulado para que 
mantivesse o valor da tensão total de 500 V, valor utilizado no projeto e 
simulações do conversor. 

Na Figura 105 podem ser observadas as formas de onda 
experimentais das tensões no barramento, sendo o valor médio de 256 V 
e -244 V para cada metade dos capacitores do barramento resultando em 
um valor médio de 500 V para o barramento total. 
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Figura 105 - Formas de onda experimentais das tensões no barramento regulado. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Foi utilizada a ferramenta “Matemática” (MTH) do osciloscópio 
para mostrar a soma dos valores e formas de onda da tensão de cada 
metade do barramento. 

7.3.5 Degrau de Carga Sem Restrição de Energia Ativa 

Os ensaios para degrau de carga também foram executados sem 
a restrição de energia ativa. São mostrados os resultados de potência do 
degrau de carga leve para carga pesada e o inverso também. Esses ensaios 
visam validar a estratégia de compensação e as malhas de controle de 
energia ativa e reativa.  

Na Figura 106 pode-se observar as potências ativa, reativa e 
aparente para o degrau de carga leve para pesada. No primeiro momento, 
com carga leve, o conversor utiliza energia reativa para compensação, em 
seguida no instante “1” ocorre o degrau, onde é possível verificar a 
utilização de energia ativa e reativa para compensação. No instante “2” 
ocorre o desligamento do conversor.  
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Figura 106 - Gráficos experimentais das potências ativa, reativa e aparente para 
degrau carga leve para pesada sem restrição de energia ativa. 

  

Fonte: Produção do próprio autor. 

Agora, o ensaio é executado inversamente sendo o degrau da 
carga pesada para carga leve. Na Figura 107 pode-se observar as 
potências ativa, reativa e aparente. No primeiro momento da carga pesada 
o conversor utiliza energia ativa e reativa para compensação, em seguida 
no instante “1” ocorre o degrau, onde é possível verificar a retirada da 
energia ativa e somente se utiliza energia reativa para compensação. No 
instante “2” ocorre o desligamento do conversor. 



160 
 

Figura 107 - Gráficos experimentais das potências ativa, reativa e aparente para 
degrau carga pesada para leve sem restrição de energia ativa 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

7.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

São apresentados neste capítulo a implementação do protótipo 
em laboratório e os resultados experimentais. O circuito experimental 
com as devidas alterações é apresentado e discutido. As modificações da 
impedância da linha não prejudicaram as análises, pois são mantidas as 
proporções das parcelas resistivas e indutivas da linha. A consequência 
imediata desta alteração foi o aumento do módulo da impedância, 
tornando um pior caso diante daquele utilizado em simulação. 

O DSC utilizado na implementação do algoritmo de controle e 
gerenciamento mostrou-se adequado para aplicação, com ótimo 
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desempenho das tarefas solicitadas com a atualização simples. A dupla 
atualização foi testada nos ensaios, porém foi identificado que o tempo de 
execução de todas as rotinas extrapolavam o tempo limite da interrupção, 
inviabilizando sua implementação. A programação em ponto flutuante 
facilita os esforços de cálculo permitindo a implementação dos controles 
digitais. O fluxograma resume o código implementado, o qual está 
dividido em inicialização do programa e a rotina de interrupção. 

Os resultados obtidos, além de mostrarem casos semelhantes à 
simulação, também mostraram um caso onde a restrição de energia ativa 
prejudicaria a regulação de tensão eficaz no PCC. Em seguida são 
mostrados os resultados sem a restrição, comprovando a compensação de 
tensão.  

Em todos os resultados experimentais observou-se uma distorção 
harmônica proveniente da rede elétrica do laboratório. As análises 
mostram que em todas os casos ocorre a redução da THD da tensão em 
até 1 % chegando próximo a 2,5 % para carga não linear. Apesar de um 
leve aumento na 3ª, as harmônicas de 5ª, 7ª e 9ª foram atenuadas em todos 
os ensaios. 

Os dados de potência ativa, reativa e aparente foram coletados 
com o analisador de energia, mostrando que a estratégia de compensação 
segue as condições definidas nas etapas de projeto. 
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8 CONCLUSÃO GERAL 

Este trabalho apresenta o projeto e implementação de um 
conversor cc-ca trifásico a quatro fios, com controle em corrente para 
regulação do valor de tensão eficaz no PCC, utilizando referências de 
corrente em quadratura e em fase, ou seja energia reativa e ativa. Ainda 
de forma complementar atenua os harmônicos de tensão pela detecção da 
tensão no PCC. A formulação de uma estratégia de priorização da energia 
reativa e racionando a utilização da energia ativa é a principal 
contribuição trazida por este trabalho, além de adicionar funcionalidades 
parciais dos filtros ativos, como a atenuação de harmônicos de tensão. 

A análise do fluxo de potência na rede de distribuição de baixa 
tensão, possibilita o equacionamento e avaliação da efetividade de se 
utilizar energia reativa e ativa para compensação. Os efeitos das parcelas 
da impedância de linha são observados em diferentes compensações de 
tensão eficaz no PCC. A estratégia de compensação é estudada 
numericamente, possibilitando validar a elevação do valor eficaz de 
tensão para diferentes valores de referência.  

Os modelos matemáticos obtidos do conversor possibilitam que 
todo o sistema fosse controlado, desde as tensões de barramento até as 
correntes de saída no filtro. O diagrama de potência do conversor, da rede 
e das cargas permitem a definição e delimitação das tensões e correntes 
que devem ser utilizadas para o controle. O diagrama de controle 
apresenta as malhas de controle de forma geral, e permite a visualização 
das conexões entre malhas e referências.  

Apesar de não ser o foco principal do conversor as especificações 
do projeto de potências são apresentadas. As determinações de tensão 
total de barramento, assim como as capacitâncias de barramento são 
apresentadas. O projeto do filtro LCL é um processo que envolve diversas 
variáveis e inúmeras abordagens sobre o tema. São apresentadas as etapas 
de projeto juntamente com o equacionamento base e as análises gráficas. 
As relações de frequência, indutância e capacitância são os pontos 
fundamentais para definição dos componentes do filtro. A frequência de 
ressonância é o ponto de maior complexidade para o projeto, devido à 
ordem do filtro. 

O projeto dos controladores digitais utilizou a metodologia 
adequada para que fossem levados em conta os efeitos da discretização 
dos sinais. A utilização do DSC permite o acesso total às variáveis de 
controle, uma vez que são utilizadas técnicas de gerenciamento das 
malhas de controle. A malha de amortecimento foi a técnica escolhida 



164 
 

para a atenuação da ressonância do filtro. A sintonia do controlador leva 
em conta os atrasos do processamento digital, e ainda, os ganhos não 
devem ter valores excessivamente altos para que não torne o controle 
instável. Todos esses detalhes deixam o projeto sujeito a uma avaliação 
de desempenho e estabilidade para o controle. A malha de corrente utiliza 
controladores ressonantes no objetivo de se fazer o rastreamento de 
referências senoidais com o menor erro possível. As demais malhas 
utilizam controladores do tipo PI que são suficientes para o desempenho 
desejado para as malhas. 

As simulações numéricas de todo o sistema são executadas para 
verificação e comprovação das etapas anteriormente apresentadas. As 
condições de carga linear e não linear, equilibrada e desequilibrada, e rede 
distorcida são testadas. Essas cargas resumem as condições necessárias 
para validar o sistema completo. 

Foi implementado em laboratório um protótipo de potência de 
10 kVA para validação prática dos estudos. Os resultados obtidos em 
laboratório foram semelhantes às condições apresentadas em simulação, 
indicando que os modelos do sistema foram obtidos de forma adequada. 
Verificou-se que as tensões eficazes foram reguladas, mesmo em piores 
condições de impedância de linha, mostrando a flexibilidade de 
funcionamento do conversor. A função complementar do conversor na 
atenuação de harmônicas de tensão obteve reduções na ordem de 1 % da 
THD de tensão. A utilização do analisador de energia comprova o correto 
funcionamento das malhas de gerenciamento de energia de acordo com 
os resultados obtidos. 

O conversor apresentou boa resposta durante os testes realizados, 
assim como o DSC desempenhou, sem maiores dificuldades, as rotinas 
solicitadas. Como o esperado os valores eficazes das tensões foram 
regulados para as referências e as harmônicas atenuadas de acordo com 
as especificações de projeto e condições do protótipo. 

Como sugestão para trabalhos futuros, são apresentados os 
seguintes tópicos: 

 Integração do conversor cc-ca com uma fonte de energia 
ativa através de um outro conversor cc-cc conectado ao 
barramento, podendo abranger fontes alternativas de 
energia ou utilizar baterias para armazenamento de energia. 

 Estudar técnicas avançadas de compensação de harmônicas 
de tensão através da estimação a partir da tensão no PCC, 
como o intuído de eliminar a distorção da rede ou de cargas 
perturbadoras. 
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 Aprofundar os estudos das técnicas de amortecimento ativo 

utilizando a tensão do capacitor de filtro, como avaliação da 
frequência de ressonância em relação à frequência de 
comutação e os efeitos do controle digital no desempenho 
da malha. 

 Investigação de outros métodos de gerenciamento e 
priorização de energia, como o cálculo das referências de 
corrente com base na estimação dos parâmetros de linha. 
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APÊNDICE A - PARÂMETROS DE LINHA 
 
Os cálculos dos parâmetros de linha envolvem os parâmetros do 

transformador e dos cabos de distribuição. Para os cálculos dos 
parâmetros do transformador é utilizado o circuito equivalente do tipo T, 
mostrado na Figura 108. Este modelo é utilizado para descrever o 
comportamento do transformador, onde RH e RL são resistências serie que 
representam as perdas. Os termos LH e LL representam as indutâncias de 
dispersão de cada enrolamento. Os termos do ramo de magnetização, Rm 
e Lm representam alguns comportamentos do núcleo como saturação, 
histerese, os efeitos da corrente de Foucault e ainda incluir efeitos não 
lineares (GRAINGER; STEVENSON, 1994), (ABOURA et al., 2014). 

Figura 108 - Circuito equivalente do tipo T para o transformador de dois 
enrolamentos. 

RH LH RL LL

Rm Lm

NH  :  NL

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Para analisar o circuito é interessante que o modelo tenha apenas 
uma tensão de referência, levando o circuito equivalente a ser 
representado com as impedâncias refletidas para o lado primário ou 
secundário. Ainda, o ramo de magnetização pode ser desprezado devido 
aos baixos efeitos das tensões e correntes. Levando assim ao circuito 
simplificado da Figura 109, onde somente uma impedância série Zeq 
representado o transformador. 

Figura 109 - Circuito equivalente simplificado referido para o lado secundário. 

Req Leq

VH VL

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Esta simplificação leva a representação da impedância como a 

queda percentual da tensão no transformador para corrente nominal. 
Sendo assim, é possível determinar todos os parâmetros apresentados no 
modelo da Figura 109 através dos ensaios de curto-circuito e de circuito 
aberto. 

Utilizando os dados da Tabela 23 pode-se calcular os parâmetros 
do transformador utilizado. 

Tabela 23 -  Dados do transformador 

Descrição Símbolo Valores 

Potência do Transformador Str 30 kVA 
Tensão de Linha VL 380 V 

Frequência Nominal f 60 Hz 
Impedância Percentual Z% 3,5% 

Perdas Totais Ptotais 695 W 
Perdas no Ferro Pferro 150W 

Fonte: Baseado em (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., 2014). 

A corrente nominal de fase é calculada a partir da potência e da 
tensão nominal do transformador, conforme eq.(60): 

 
30

45 58
3 3 380

tr
n

L

P k
I , A

V
  

 
 . (60) 

A impedância base do transformador é calculada conforme eq. 
(61): 

 
2

4 813
tr

L
base

tr

V
Z ,

P
    . (61) 

A impedância percentual do enrolamento referido é obtida 
através da eq. (62): 

 3 5 4 813 0 168
treq % baseZ Z Z , % , ,       . (62) 

As perdas no cobre são calculadas pela diferença entre as perdas 
totais e as perdas no ferro, conforme eq. (63): 

 695 150 545cobre totais ferroP P P W     .  (63) 

A resistência do enrolamento referido é obtida a partir das perdas 
no cobre e da corrente nominal, de acordo com a eq. (64): 
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2 2

545
3 3 0 087442

45 58

cobre

eq
n

P

R ,
I ,

     . (64) 

Assim pode-se obter a reatância do enrolamento, utilizando a 
impedância e a resistência do enrolamento, conforme eq. (65): 

 
2 2 2 20168 0 0874 0144eq eq eqX Z R , , ,       . (65) 

A relação entre as parcelas resistivas e indutivas do enrolamento 
é mostrada na eq. (66): 

 0 607 ; 0,168eq
eq

eq

R
, Z

X
   . (66) 

As bases utilizadas são mostradas na eq. (67): 

 
2

10 220 4 84base
base base base

base

V
S kVA ; V V ; Z ,

S
      . (67) 

Os valores em pu dos parâmetros do transformador: 

 0,0348pu ; 0,0297pu ; 0,0181pueq eq eq

base base base

Z X R

Z Z Z
    . (68) 

A impedância do trecho é calculada utilizando os parâmetros 
distribuídos do cabo e da distância até o ponto de conexão de cargas, 
conforme eq. (69): 

  1,7159+j 0,4495 0 4 0,6864 + j 0,1798c cabosZ Z d ,       .  (69) 

Os valores em pu dos parâmetros do cabo: 
 

  0,1419 + j 0,0371 puc

base

Z

Z
   . (70) 

A impedância resultante é a soma das impedâncias do 
transformador e do cabo, conforme eq. (71): 
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    
 
0,0181 0,0298 0 1420  0 0371

 0,1600  0,0669 pu

l tr c

l

Z Z Z

Z j , j ,

j

 

     
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 . (71) 

Utilizando a representação polar chega-se a impedância 
conforme eq. (72) 

 0,1735 22,69°lZ   .  (72) 

 
 


